Katowice ® NA STRAZY R

EIOM JAKOSCH
ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2019/25K_5

Producent: DEFRO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa

Wyréb: Kociof grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: EKOSLIM 30 o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Moc nominalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5 ’
Tlenek wegla  Eco mg/m?, 130,43 +17,33 <500 :
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?>, 158,69 +10,21 -
Organiczne zwigzki gazowe  Eogc mg/m?>, 3,21 +0,34 <20
Pyt  Eem mg/m?>, 19,7 +1,09 <40
Sprawno$¢ 1, % 93,12 10,98 > 88,48
Moc minimalna wartosé niepewnos¢ wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m®, 193,92 +24,13 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyox mg/m?, 159,19 +10,18 -
Organiczne zwigzki gazowe Eogc mg/m?>, 5,74 +0,34 <20
Pyt  Epm mg/m’, 23,76 2,15 <40
Sprawnos¢ 1, % 94,19 +1,02 > 87,95

*

) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréownanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2019/25K w
Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012
dla Klasy 5.
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Katowice, 28.02.2020
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