Katowice ® NA STRAZY —

EIOM JAKOSCI
ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2019/25K_5

Producent: DEFRO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: EKOSLIM 30 o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢ Kryterium
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna Ns % 83,79 >77
ogrzewania pomieszczen
Emisja Pyt E, mg/m*, 23,15 <40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe  E; o6c mg/m?>, 5,36 <20
ogrzewania

Tlenek Wegla E,co  mg/m’, 184,40 <500
Tlenki Azotu Egnox  mg/m®, 159,12 <200

pomieszczen

Zuzycie energii przy znamionowej mocy  €lmax kw 0,034 -
elektrycznej na cieplnej

potrzeby wiasne przy 30% znamionowej mocy el kW 0,012 -
cieplnej

w trybie czuwania Pss kw 0,0062 -

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 123,06 -

Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.
Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2019/25K w

Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

BV T
,{;\ i Alega~

DYREKTOR DS. BADAN I PREZ ZAR{LADU

2 aoncowan e 1

- mgr Tomasz Waclawczyk Katowice, 28.02.2020 mgr inz. EfpwardMakiela
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