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SWIADECTWO
Nr OS/534/CUE/17

potwierdzajace, ze :

typoszereg kottlow wodnych typu UNI DS BW

Z r¢cznym zasypem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 9,13,18 i 23 kW opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
Symbole: PKWiU 25.21.1
PN-EN 303-5:2012
produkowany przez

Z.P.U.H. ,.DREW MET” S.C. Maria Lubera & Stanistaw Lubera
ul. Zbozowa 34
36-100 Kolbuszowa

spelniaja wymagania dotyczace ochrony Srodowiska dla 5 klasy
ustalone w normie PN-EN 303-5:2012

Dokumentacja techniczna dostarczana z kotlami spelnia wymagania pkt. 8 normy

PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotlow
i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan nr: 195/17-LG ,,Badania kotta UNI DS
9 z recznym zasypem™; : 196/17-LG ,,Badania kotla UNI DS 18 z recznym zasypem™ oraz 197/17-LG ,,Badania kotta UNI
DS 23 zrgcznym zasypem”.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzgdzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczedniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznoSci Swiadectwa
od 11.2017 do 11.2022

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badawcze Kottéw i Urzadzen A-Urzadzen Energetycznych
Grzewczych

NSTYTUT ENERGE
42 (i ZO/)/*'M Instytut Badawcz

Zaktad Badan

Urzadzen Energetycznych CUE

(podpis) 93-231 k6d2, ul. Dostawcza
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 24.11.2017 r.
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SWIADECTWO
Nr OS/534/CUE/17
Typoszereg kottéw wodnych typu UNI DS BW z recznym podawaniem paliwa,
o nominalnych mocach cieplnych 9,13,18 i 23 kW opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do 5 klasy.
Kotly przystosowane wylacznie do pracy z moca nominalng i buforem cieplnym.
Uzyskana wartosé Wymagania
Parametr Miano norm
UNIDS | UNIDS [ UNIDS | jprzepiséw
BW 9 BW 18 BW 23
Wegiel kamienny sortymentu orzech
= (Srednica ziarna 25 + 50 mm)
= Q! . Ml/kg 31,7 > 28,0
=
[-% Al % 2,6 2+7
\\A % 2,1 <11
Moc cieplna kW 9,2 18,2 23,2 >Qn
>88,0dla 9 kW
Sprawnosé n % 90,1 90,2 90,4 > 88,3dla 18 kW
> 88,4dla 23 kW
(60 429 418 424 <700
8 NO« 234 263 267 bez wymagan
o mg/m?
g OGC 17 15 14 <30
=
Pyl 21 29 29 <60
Srednia °C 137 134 142 bez wymagar
temperatura spalin
Str“mlet,l masy g/s 6,4 12,4 154 bez wymagan
spalin

*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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