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ZAŚWIADCZENIE ED/8 22 l20
Kocioł wodny typu SAS EFEKT 23 kW

o nominalnej mocy cieplnej 23 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany węglen kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

ZI/IK SAS Spółka z o.o.
Owczary, ul. Przemysłowa 3

28-100 Busko-Zdrój.

spełnia wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89
z dniaZ8 kwiętnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25/WE

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

C,iaztlwej,
Zaświadczenie wydano na podstawie wynikóu, badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 55/20-LG
Badania w.vkonancl zgodllie z normą PN-EN 303-5:20l2.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekopĄektu l

Sczonowa eleklylvntlść energetl"czna
ogrzcrr an ia ptlnl ieszczcń Ęs 84 ol > 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW

> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wlwarzane ciepło
uzltkowe Sprawnośó uz}tkowa

ZuĘcie energli elektryczrej na
potrzeby własne*

Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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EEI:84 (B) Wymogi ekoprojektu: ś40 śż0 < 500 < 350
* Pomiary zuż.vcia wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo -
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