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Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu EFEKT 14 EFEKT 17 EFEKT 23 EFEKT 29
Klasa efektywnosci energetycznej C B B Cc
Znamionowa moc cieplna 14 kw 17 kw 23 kw 29 kw
Wspot ik efekt Sci

spotezynnik efektywnosci 79 83 84 79
energetycznej (EEI)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna

79% 83% 84% 79%

ogrzewania pomieszczen (7)s)

Szczegdlne $rodki ostroznosci:

Kociot powinien by¢ zainstalowany i uzytkowany jedynie przez osoby doroste tylko
w warunkach zgodnych z okreslonymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej dostarczonej

1. "

wraz z urzadzeniem!

Jakiekolwiek zmiany konstrukcji majace na celu przystosowanie urzadzenia do realizowania
2 nieprzewidzianych przez producenta funkcji s surowo zabronione i stanowia podstawe

utraty gwarangji!
3. Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa!
Kociot nie jest urzadzeniem do podgrzewania wody powyzej deklarowanej maksymalnej

4 temperatury roboczej tj. >85°C.
Spaliny wydobywajace sie z zatkanego komina s3 niebezpieczne. Komin i tacznik nalezy
5 utrzymywac w czystosci; powinny one by¢ czyszczone zgodnie z instrukcjg wytworcy. Kanaty

spalinowe kotta nalezy utrzymywa¢ w czystosci.
Wszystkie czynnosci zwigzane z montazem i obstugg kotta nalezy dokonywac z zachowaniem
ostroznosci. Nalezy uzywa¢ odpowiednig odziez ochronng i przestrzega¢ przepiséw BHP.
6. Niektdre powierzchnie kotta sg gorace i przed ich dotykaniem nalezy zatozy¢ na rece rekawice
ochronne! Nalezy réwniez stosowac okulary ochronne!
Prowadzac konserwacje kotta nalezy bezwzglednie odtaczy¢ go od sieci elektrycznej
i postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Wszelkie przytaczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia SEP do 1kV. Préba dokonywania samodzielnych
zmian/napraw w ukfadzie sterowania grozi porazeniem pradem oraz utratg gwarancji.



Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS EFEKT 14

Spos6b podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 2901

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

. Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
Paliwo Paliwo |-\ owiednie e PM | 0GC [ co NO,
zalecane . [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15 — 35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 79 % 14 8 395 346
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w pr iku el ji przy uzyciu wytacznie paliwa zal,
Parametr Symbol ‘ Wartosé Jed- Parametr ‘ Symbol ‘ Wartoé¢ ‘ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy P, 14,3 kw przy Nn 85,1 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P, 4,1/N.A] kw odpowiednio np [83,8/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%)
zZnamionowej
mocy cieplnej
Zuiycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna przy . n elrmas 0,058 kw
znamionowej
mocy cieplnej
przy znamionowej mocy Neln - % odpowiednio elmin [0,035/ kw
cieplnej przy [30 %/ N.A]
50 %]
zZnamionowej
mocy cieplnej
urzadzen wtérnych do [-/N.A] kw
redukcji emisji, w
stosownych przypadkach
w trybie P 0,003 kw
czuwania

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spétka z o.0.

ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdréj
tel. +48 41378 46 19 fax. +48 4137083 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl




Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS EFEKT 17

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 3501

Kociof ke yjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

. Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
Paliwo Paliwo odpowiednie ns PM 0GC co NO,
zalecane . [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15 — 35% nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 83 % 17 7 434 257
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Whtasciwosci w przypadku ekspl ji przy uzyciu wytacznie paliwa zale
Parametr ‘ Symbol Wartosé Jed- Parametr ‘ Symbol ‘ Wartosé ‘ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 17,5 kw przy Nn 86,2 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P, [51/N.A] kw odpowiednio np [86,9/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]
zZnamionowej
mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
. N " i przy €lmax 0,043 kw
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna . .
znamionowej
mocy cieplnej
przy znamionowej mocy Neln - % odpowiednio €lmin [0,018/ kw
cieplnej przy [30 %/ N.A]
50 %]
zZnamionowej
mocy cieplnej
urzadzen wtérnych do [-/N.A] kw
redukcji emisji, w
stosownych przypadkach
w trybie Pss 0,003 kw
czuwania
Dane kontaktowe
ZMK SAS Spétka z o.0.

ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdr6j
tel. +48 4137846 19 fax. +48 4137083 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl




Karta produktu zgodnie z Rozporzagdzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS EFEKT 23

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 4501

Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
. Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
Paliwo Paliwo | ypowiednie | T [om 06C co NO,
zalecane . [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15 — 35% nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 84 % 16 7 250 298
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Witasciwosci w przypadku ek ji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartos¢ Jed- Parametr ‘ Symbol ’ Wartosé ‘ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy P, 22,4 kw przy Nn 85,1 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P, [6,7/N.A] kw odpowiednio np [87,6/NA] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]
zZnamionowej
mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
. N " i przy €lmax 0,049 kw
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna . .
znamionowej
mocy cieplnej
przy znamionowej mocy Neln - % odpowiednio €lmin [0,019/ kw
cieplnej przy [30 %/ N.A]
50 %]
zZnamionowej
mocy cieplnej
urzadzen wtérnych do [-/NA] kw
redukcji emisji, w
stosownych przypadkach
w trybie Pss 0,003 kw
czuwania
Dane kontaktowe
ZMK SAS Spétka z o.0.

ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdr6j
tel. +48 4137846 19 fax. +48 4137083 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl




Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS EFEKT 29

Sposob podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 5901

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | o owiednie S IVE 0GC [ co ] NO,
zalecane . [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos$¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15 — 35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 79 % 22 10 360 343
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Witasciwosci w przyp L ji przy uzyciu wytacznie paliwa zal,
Parametr Symbol ‘ Warto$¢ Jed- Parametr ‘ Symbol ‘ Wartos¢ ‘ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy P, 29,3 kw przy Nn 85,6 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P, [8,6 /N.A] kw odpowiednio e [845/N.A] | %

znamionowej mocy cieplnej

przy [30 %/ 50
%)
zZnamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos$¢ elektryczna

Zuiycie energii elektrycznej

na potrzeby wiasne

przy €lmax
zZnamionowej

mocy cieplnej

0,058

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Neln

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
zZnamionowej
mocy cieplnej

€lmin

10,035/
N.A]

urzadzen wtérnych do
redukcji emisji, w
stosownych przypadkach

[-/NA]

w trybie Pss
czuwania

0,003

Dane kontaktowe

ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdréj

ZMK SAS Spétka z o.0.

tel. +48 4137846 19 fax. +48 4137083 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl






















1. WSTEP

Szanowny nabywco i uzytkowniku niskotemperaturowego kotta typu SAS
EFEKT. Niniejsza dokumentacja techniczno-rozruchowa zawiera wszystkie nie-
zbedne informacje umozliwiajgce energooszczedna, bezpieczng i diugoletnia
eksploatacje zakupionego kotta. Na wyposazeniu urzadzenia znajduje sig zestaw
dokumentaciji techniczno-rozruchowej do obstugi: kotta, podajnika, sterownika.

Obowiazkowo nalezy zapoznac¢ sie z trescig DTR przed zamontowaniem i
rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia. Po zapoznaniu sie z zestawem instrukcji
uzytkownik bedzie mdgt wykorzystywac urzadzenie w optymalny sposéb. Uwazne
przeczytanie dokumentacji pomoze w efektywnej i bezpiecznej obstudze kotta.

Produkowane przez ZMK SAS Spétka z 0.0. kotly sg zgodne z wymaganiami
przedmiotowych dyrektyw UE oraz posiadajg oznaczenie CE, ktdrego potwier-
dzeniem jest zataczona DEKLARACJA ZGODNOSCI WE.

Kotty typu SAS EFEKT produkowane w typoszeregu mocy 14+29 kW
spelniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia
1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagan dla kottéw na paliwo state (Dz.U.2017,
poz.1690). Posiadaja one $wiadectwo badan potwierdzajace spetnienie wy-
magan klasy 5 (najwyzszej) wg normy PN-EN 303-5:2012 wydane przez akre-
dytowane laboratorium. Kotty SAS EFEKT o mocach: 14 kW, 17 kW, 23 kW, 29
kW spetniaja wymagania ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadze-
niem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

NINIEJSZA DOKUMENTACJE NALEZY ZACHOWAC DO UZYTKU W PRZY-
-SZLOSCI, JEDNOCZESNIE JEST TO KARTA GWARANCYJNA KOTELA.

2. PRZEZNACZENIE, WARUNKI PRACY KOTLA

Kotty typu SAS EFEKT z zasobnikiem paliwa i podajnikiem slimakowym przezna-
czone sg wyltgcznie do montazu w wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu
otwartego/zamknietego* z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpie-
czonych zgodnie z obecnie obowigzujacymi szczegdtowymi przepisami krajowymi lub
unijnymi (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowa-

nie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Poleca sie je szczegdlnie do ogrzewa-

* zamontowana instalacja musi spetnia¢ szczegétowe wymagania norm kraju przeznaczenia traktujacych o za-
bezpieczeniu wodnym urzadzen grzewczych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych systemu otwarte-
go lub sytemu zamknietego wraz z wyposazeniem: naczynie przeponowe, zawor bezpieczenstwa, armatura
kontrolno-pomiarowa, urzagdzenie do odprowadzenie nadmiaru ciepta.
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nia domow jednorodzinnych, wielorodzinnych, pawilonéw handlowych, ustugowych,
gastronomicznych, warsztatéw itp., w ktérych maksymalna dopuszczalna temperatura
robocza wody zasilajacej nie przekracza 85°C, a maksymalne dopuszczalne cisnie-
nie robocze w ukltadzie nie przekracza 1,5 bar. Wymagany minimalny ciag spalin za
kottem 0,20+0,30 mbar w zaleznosci od nominalnej mocy cieplnej (wg normy PN-EN
13384-1:2015-05 Kominy - Metody obliczen cieplnych i przeptywowych - Czesé 1: Ko-
miny z podigczonym jednym paleniskiem).

Kotty te moga wspotpracowac réwniez z instalacja cieptej wody uzytkowej za
posrednictwem wymiennika ciepta (c.w.u) dowolnego producenta, spetniajacego
obowigzujace normy. Nie dopuszcza sie wykorzystania kotta jako przeptywowy
ogrzewacz wody. Kociot typu SAS EFEKT nie jest urzadzeniem przeznaczonym
do wykorzystania w funkcji nagrzewnicy powietrza.

Podstawa doboru kotta do ogrzewania obiektu, powinien by¢ sporzadzony bilans
cieplny zgodnie z obecnie obowiazujacymi, szczegétowymi przepisami krajowymi lub
unijnymi (np. PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkdw - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego - Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3).

UWAGA 1: Kociot powinien by¢ zainstalowany i uzytkowany tylko w warun-
kach zgodnych z okreslonymi w dokumentacji techniczno-rozru-
chowej (DTR producenta dostarczong wraz z urzadzeniem)!

UWAGA 2: Jakiekolwiek zmiany konstrukcji majace na celu przystosowanie
urzadzenia do realizowania przez kociot nieprzewidzianej przez
producenta funkcji sa surowo zabronione i stanowia podstawe
utraty gwarancji oraz dokumentéw powigzanych z wyrobem!

UWAGA 3: Producent kotta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jego nieprawidlowe dziatanie i powstate szkody w przypadku
bteddéw podczas doboru, montazu, eksploatacji i prac konserwa-
cyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego
prawa, przepiséw oraz wytycznych zawartych w niniejszej doku-
mentacji techniczno-rozruchowej!

3. OPIS BUDOWY | FUNKCJONOWANIA KOTLA

Kociot grzewczy typu SAS EFEKT jest niskotemperaturowym kottem C.O. wypo-
sazonym w uklad automatycznego naweglania komory paleniskowej. SAS EFEKT
o mocy 14 + 29 kW jest zaprojektowany i przystosowany do spalania w trybie auto-
matycznym paliwa statego. Paliwem zastosowawczym jest wegiel kamienny kl. 31.2
sortymentu groszek, o granulacji 5+25 mm (groszek energetyczny, ptukany, typ 31.2
0 nazwie handlowej ,eko-groszek”), patrz. Rozdz. 6 ,Paliwo”. Wytyczne dotyczace
obslugi i eksploataciji palnika retortowego w zatgczonej instrukcji producenta.

Podstawowe elementy kotta wyszczegdlniono na rysunku 4, rys.5.

16



Kociot posiada korpus wodny wykonany z blach i rur stalowych konstrukcji spawa-
nej. Ptaszcz wodny kotta stanowi prostopadioscian o podwdjnych scia-nach, podzie-
lony przestrzeniami wodnymi. Wewnetrzne przegrody wymiennika ciepta wykonane
sg ze stali kottowej gat. P265GH o grubosci 6 mm, zewnetrzny korpus ptaszcza wod-
nego wykonany jest ze stali konstrukcyjnej gat. S235JR o grubosci 4 mm. Wymiennik
kotla posiada zabudowany trwale uktad zesporek stezajacych jego powtoki (elemen-
ty wzmacniajgce w postaci tzw. ,szy¢”). Badanie wytrzymaltosci i szczelnosci powiok
wykonywane jest cisnieniem prébnym 3bar w toku procesu produkcyjnego kazdego
kotla. Przestrzenie wodne kotla i jego czesci sa tak uksztattowane aby w warunkach
normalnej eksploatacji zgodnie z niniejszej instrukcja obstugi i prawidtowym montazu
umozliwi¢ catkowite odpowietrzanie i nie doprowadzac¢ do miejscowego wrzenia wody.

ZASADA DZIALANIA AUTOMATYCZNEGO UKLADU NAWEGLANIA :

Kociot funkcjonuje wykorzystujac dziatanie zespotu ztozonego z:

 Srubowego podajnika paliwa napedzanego motoreduktorem,

* bezrusztowego, samooczyszczajgcego sie paleniska w formie zeliwnej
retorty wykonanej w ksztalcie kielicha,

* wentylatora ttoczgacego powietrze do paleniska - retorty,

» oraz elektronicznego regulatora temperatury - sterownika.

Paliwo do palnika (retorty) jest dostarczane ze zbiornika za pomoca mechanicz-
nego podajnika slimakowego napedzanego silnikiem elektrycznym — za posrednic-
twem wysokiej jakosci przektadni o duzym przetozeniu wewnetrznym — umieszczo-
nego w zamknigtej rurze ostonowo — prowadzacej. Uktad podajnika jest wyposazony
w $cinany element zabezpieczajacy przed przeciazeniem (sworzen — zawleczka).
Sposéb wymiany zabezpieczenia pokazano w zatgczonej DTR ukiadu naweglania.
Palnik retortowy umieszczony jest w komorze spalania. W zeliwnej retorcie nastepuja
wszystkie procesy prowadzace do spalenia podawanego paliwa. Powietrze niezbed-
ne do prawidiowego przebiegu procesu spalania jest doprowadzane od wentylatora
napedzanego silnikiem elektrycznym przez kanat powietrzny w obudowie palnika do
pierscienia z kanatowymi dyszami kierunkowymi nadmuchu. Nad retortg zawieszo-
ny jest deflektor spalin — ptyta promiennikowa kierujaca promieniowanie cieplne na
zar celem dopalenia gazéw palnych oraz rozprowadzenia réwnomiernie spalin do
wymiennika ciepta. Popidt powstaly w koricowej fazie spalania przemieszcza sie na
obrzeze retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika, w ktérej dla wy-
gody eksploatacyjnej umiejscowiona jest wyciagana szuflada popielnicowa.

Gorace spaliny przeplywaja przez stalowy wymiennik ciepta z poziomym ukladem
kaset gdzie oddajac ciepto — ulegaja schtodzeniu. Nad paleniskiem automatycznym za-
stosowano jako element konstrukcyjny wymiennika — rury stalowe, ktérych zadaniem jest
bezposredni odbidr ciepta w celu uzyskania wysokiej sprawnosci urzadzenia. Ochtodzone
spaliny opuszczajg kociot przez stalowy czopuch potaczony z przewodem kominowym.

Wielkos¢ dawki paliwa oraz czestotliwosé jej podawania do palnika oraz strumien
objetosci powietrza nadmuchowego jest regulowany automatycznie poprzez elektro-
niczny regulator. Sterownik umieszczony w deklu gérnym kotta na podstawie odczytéw
z czujnikdw temperatury steruje wszystkim urzadzeniami regulacyjnymi, czuwajac nad
efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniem dostepnej mocy w celu utrzymania za-
danych warunkdw pracy instalacji.
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Sprawne palenisko kotta pozwala na spalanie takiej ilosci paliwa, jaka niezbedna
jest do utrzymania zadanej przez uzytkownika na regulatorze temperatury. Regulator
TECH ST-555 posiada duzy, czytelny kolorowy dotykowy wyswietlacz z mozliwoscia
aktualizacji oprogramowania przy pomocy gniazda USB.

Sterownik dokonuje wiec ciagtych pomiarow temperatury wody w kotle i na jej
podstawie odpowiednio steruje praca podajnika paliwa i wentylatora. Jednoczesnie
sterownik steruje praca pomp: c.o., c.w.u., podiogowa, cyrkulacyjna, (jezeli instalacja
grzewcza jest wyposazona w pompy). Kociot moze réwniez pracowac poza sezonem
grzewczym w uktadzie z wymiennikiem na ciepta wode uzytkowa. W przypadku instala-
cji wyposazonej w zawory mieszajace z sitownikiem istnieje mozliwos¢ regulacji pracy
dwadch mieszaczy bezposrednio ze sterownika kotta. Podigczenia pomp obiegowych,
czujnikdw temperatury oraz mieszaczy znajduja sie na bocznej Scianie kotla (patrz.
rys. 1, rys. 4, rys. 5). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ sterowania niektorymi funkcjami
oraz podglad niektdrych parametréw poprzez wbudowany modut Ethernet (wymaga-
ne podigczenie sterownika do sieci Internet). Istnieje mozliwosé podtaczenia regulatora
pokojowego do kontroli pracy instalacji z poziomu pomieszczen mieszkalnych.

Szczegdlowy opis budowy, pracy i obstugi sterownika znajduje sie w dotaczonej do-
kumentaciji (patrz instrukcja obstugi sterownika).

Zaletg pracy kotta jest prosta obstuga polegajaca na okresowym uzupetnianiu paliwa
w zasobniku i usunieciu popiotu z szuflady popielnicowej bez koniecznosci wygaszania
kotta. Po rozpaleniu kociot nie wymaga statej obstugi (wymaga nadzoru) a jego eksploata-
cja moze odbywac sie w zasadzie w sposdb ciggly w catym okresie grzewczym (z wyta-
czeniem przerw na okresowe czyszczenie, naprawy). Systematycznie wykonywane czyn-
nosci konserwacyjno-czyszczacych gwarantuje diugoletnia i bezawaryjna prace kotta.

Rysunek 1 Listwa przylaczeniowa do zasilania urzadzen regulacyjnych
(uwaga fot. przedstawia przyktadowe rozmieszczenie podtaczen, szczegoty w dotaczonej DTR sterownika).

Kottownia z kottem na paliwo state nie jest kottownig bezobstugowa i wymaga
okresowego nadzoru. W czasie pracy kotla konieczne jest codzienne wykonywanie
czynnosci, aby nie dopusci¢ do powstania stanéw awaryjnych.

OPIS BUDOWY KOTLA:

Budowa kotta oparta na trojciagowej konstrukcji kanatu spalinowego wymiennika
wraz z wylozeniem w postaci paneli ceramicznych wptywa na petne wykorzystanie ciepta
spalin do wodnej instalacji grzewczej. Réwniez gérna czes¢ komory paleniskowej za-
mknigta jest ptaszczem wodnym.
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Drzwiczki wyczystne, wyczystne gorne, paleniskowe oraz drzwiczki popielnikowe
umieszczone sa na scianie czotowej kotta. Drzwiczki paleniskowe umozliwiajg dostep
do retorty celem rozpalenia kotla oraz okresowego czyszczenia retorty.

Drzwiczki wyczystne oraz wyczystne gorne umozliwiajg tatwy dostep do czysz-
czenia poziomych kaset oraz rur wymiennika ciepta. Drzwiczki popielnikowe pozwalaja
natomiast usuna¢ pyt wytracajacy sie w kanale spalinowym. W gérnej czesci wymienni-
ka ciepta przyspawany jest krociec wody goracej, a w dolnej, na scianie tylnej krociec
wody powrotnej. Krociec spustowy G¥4” znajduje sie na scianie bocznej w doinej czgsci
kotta, petni on réwniez funkcje doptywu wody schtadzajacej (wodociagowej) w przypad-
ku montazu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem - zawor termostatyczny
(urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta, wg rys. 8, rys. 9). Na scianie bocznej
w gornej czesci kotta umiejscowiono kréciec montazowy (G%2”) czujnika temperatury z
kapilarg L=150 mm. Catos¢ konstrukcji wymiennika ciepta obtozona jest materiatem izo-
lacyjnym w postaci welny mineralnej, ktdry wypetnia przestrzeri migdzy wymiennikiem,
a obudowa kotfa. Stopki regulacyjne pozwalaja na ostateczne ustalenie potozenia kotta
wzgledem podtogi (montaz wg rys. 6), zakres regulacji 30 mm.

Spaliny odprowadzane sa do komina przez czopuch usytuowany w tylnej cze-
sci kotta. Czopuch ma zamontowang przepustnice spalin, ktéra w przypadku zbyt
wysokiego ciagu kominowego umozliwia jego przydtawienie (regulacja). Z boku
czopucha znajduja sie natomiast otwory do czyszczenia.

UWAGA:

W kotle SAS EFEKT z czopuchem do goéry (wychodzacym bezposrednio z dekla gor-
nego izolacji) nalezy zamontowac¢ przepustnice spalin na przewodzie taczacym czopuch
z kominem. Na wyposazeniu kotta SAS EFEKT (CG - czopuch do gdry) jest przediuzka:
kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystka. W przypadku zbyt
duzego ciggu kominowego przepustnica umozliwia jego przydtawienie (regulacja).

W czopuchu zamontowano czujnik temperatury spalin (pdtprzewodnikowy
PT1000), ktéry reguluje proces spalania oraz zmniejsza strate kominowa (regulacja
wentylatora nadmuchowego). W razie koniecznosci kostka przytaczeniowa umozli-
wia jego szybka i prosta wymiane (patrz. rys. 2).

Rysunek 2 Czujnik temperatury spalin zamontowany w czopuchu

UWAGA:

Dla prawidtowego dziatania regulatora sterujgcego procesem spalania — pra-
ca automatycznego uktadu naweglania — zaleca si¢ okresowe oczyszczanie po-
wierzchni czujnika z nalotu w postaci pytu/sadzy.
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Poniewaz w calej przestrzeni wewnetrznej kotta panuje nadcisnienie, dlatego
jest on wyposazony w drzwiczki ogniowe i otwory rewizyjne posiadajace uszczel-
nienie obwodowe (sznur ceramiczny, uszczelki) do szczelnego zamknigcia. W
tym celu zastosowano réwniez system regulacji zawiasow i zamkniecia drzwiczek
oraz pokrywy zasobnika opatu.

W celu zmniejszenia strat ciepta oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzro-
stem temperatury zewnetrznych powierzchni kotta zastosowano niepalne mate-
rialy izolacyjne. Powierzchnia wymiennika ciepta jest izolowana od otoczenia za
pomoca poszycia zewnetrznego z blach stalowych malowanych proszkowo pod
ktdrymi umieszczono izolacje termiczna z bezazbestowej, niepalnej wetny mine-
ralnej. Materiat izolacyjny wypetnia szczelnie przestrzen miedzy wymiennikiem,
a obudowag kotta (zewnetrza blacha izolacyjna malowana proszkowo). Drzwiczki
kotta posiadajg budowe z wykorzystaniem materiatu izolacyjnego ktory ogranicza
straty ciepta. Zastosowano dodatkowg przegrode zabezpieczajaca zar w drzwicz-
kach paleniskowych. Kociot posiada dodatkowg obudowe drzwiczek przednich
w postaci otwieranej ostony zewnetrznej, zabezpieczajacej przed przypadkowym
kontaktem z powierzchniami ulegajacymi nadmiernemu nagrzewaniu. Raczki
drzwiczek, wyczystek, przepustnicy spalin wykonane sa z elementéw niepalnych
znacznie ograniczajacych przewodzenie ciepta. Dodatkowo ze wzgledoéw bezpie-
czenstwa zastosowano piktogram oraz zapis na tabliczce znamionowej informu-
jacy uzytkownika o elementach nie izolowanych - gorgcych (czopuch).

Elementy ruchome (motoreduktor, wentylator nadmuchowy, podajnik paliwa)
umieszczone pod koszem zasypowym zabezpieczono przed bezposrednim doste-
pem za pomoca demontowanych oston. Dodatkowo ze wzgleddw bezpieczerstwa
zastosowano piktogram informujacy uzytkownika o obecnosci elementéw ruchomych.

Zbiornik paliwa wyposazony jest w otwdr zasypowy z uszczelnieniem i me-
chanizmem zamykajgcym. Konstrukcja zasobnika wyposazonego w lej zsypowy
umozliwia swobodny transport opatu (grawitacyjne oprdznienie). Zastosowano do-
datkowe zabezpieczenie przed cofaniem ptomienia w postaci systemu wyrowny-
wania cisnienia w koszu zasypowym, ktdry petni rowniez funkcje osuszania, wen-
tylowania (przeciwdziatanie korozji). Dodatkowo jest on wyposazony w wylgcznik
kranicowy przerywajacy prace wentylatora nadmuchowego oraz podajnika paliwa
po otwarciu klapy! (patrz. rys. 4, rys. 5). Na wyswietlaczu sterownika pojawia si¢ ko-
munikat: ,,Termik rozwarty”. Po zamknieciu klapy zasobnika opatu, kontynuowany
jest przerwany tryb pracy. Wewnatrz klapy znajduje sie informacja dla uzytkownika
0 obecnosci i dziataniu wytacznika kraricowego (czujnik otwarcia klapy zasobnika).
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UWAGA !!!
Ze wzgledu na zamontowany wylacznik kranncowy, pokrywa zasobnika opa-
tu musi by¢ zawsze (podczas normalnej pracy kotta) szczelnie zamknieta!

W gérnej czesci wymiennika ciepta przyspawany jest kréciec wody goracej, a
w dolnej, na $cianie tylnej kréciec wody powrotnej. Krdciec spustowy (G¥4”) znaj-
duje sie na $cianie bocznej w dolnej czesci kotta, petni on réwniez funkcje doptywu
wody schtadzajgcej (wodociggowej) w przypadku
montazu zabezpieczenia termicznego przed prze-
grzaniem - zawér termostatyczny (urzadzenie do
odprowadzania nadmiaru ciepta, wg rys. 8, rys. 9).
Na $cianie bocznej w gérnej czesci kotta umiej-
scowiono kréciec montazowy (G%:”) umozliwia-
jacy podtaczenie czujnika temperatury z kapilarg
L=150 mm od zaworu zabezpieczenia termiczne-
go (patrz. rys. 3).

Rysunek 3 Miejsce montazu czujnika temperatu-
ry z kapilarg — zawdr zabezpieczenia termicznego

Stopki regulacyjne pozwalaja na ostateczne ustalenie potozenia kotta wzgle-
dem podtogi, zakres regulacji 30 mm. Ewentualny montaz stopek regulacyjnych
jest po stronie uzytkownika zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instruk-
cji (rys. 6).

4. WYPOSAZENIE KOTLA SAS EFEKT

Kociot automatyczny SAS EFEKT ze sterowaniem dostarczony jest w stanie
zmontowanym wyposazony w sterownik, wentylator nadmuchowy, uktad na-
weglania z motoreduktorem, palnik retortowy, deflektor spalin, zasobnik opatu,
drzwiczki popielnikowe, paleniskowe, wyczystne, wyczystne gérne. Dodatkowa
przegroda izolacyjna wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczajaca drzwiczki
paleniskowe oraz wyczystne. Korpus kotta obtozony jest izolacjg termiczng z wet-
ny mineralnej, ktéra posiada obudowe w postaci ptaszcza z blach stalowych ma-
lowanych proszkowo o wysokiej odpornosci antykorozyjnej. Kociot SAS EFEKT
wyposazony jest w podajnik paliwa oraz zasobnik opatu z lewej (L) lub prawej (P)
strony. Nalezy jednoznacznie okresli¢ (w zamoéwieniu) strone montazu podajnika
paliwa/zasobnika opatu, poniewaz nie ma mozliwosci ich pdZniejszego przetoze-
nia z jednej strony na druga.

Wyposazenie elektroniczne (sterowanie) kotta SAS EFEKT wyszczegdlniono
w dotgczonej instrukcja obstugi regulatora temperatury.
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Tabela.1 Wyposazenie kotta SAS EFEKT
WYPOSAZENIE STANDARDOWE KOTEA

1| Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotfa (instrukcja obstugi + karta gwarancyjna) szt | 1
2 | Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna regulatora temperatury (sterownika) szt | 1
3 | Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna podajnika paliwa (retorty) szt | 1
4 | Karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego szt | 1
Regulator temperatury (sterownik z obstuga dwaoch zaworow mieszajacych, kolorowy
5| dotykowy wyswetlacz, wbudowany modut Ethernet) wraz z zestawem przewodow oraz szt | 1
czujnikdw do obstugi instalaciji (szczegdty DTR sterownika)
6 | Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB szt | 1
7 | Czujnik temperatury spalin szt | 1
8 | Termometr analogowy szt | 1
9 | Podajnik paliwa z motoreduktorem szt | 1
10 | Ostona elementéw ruchomych (zabudowa zasobnika paliwa) kpl | 1
11 | Deflektor spalin szt | 1
12 Przegroda ze stali nierdzewnej, izolowana termicznie, zabezpieczajaca drzwiczki szt | 1
paleniskowe
13 | Przegroda ze stali nierdzewnej zabezpieczajaca drzwiczki wyczystne, wyczystne gorne | szt | 2
14 | Komplet ogniotrwatych paneli ceramicznych: tyt, boki, przegrody poziome kpl | 1
15 | Zasobnik paliwa wraz z systemem wyrownywania cisnienia kpl | 1
16 | Czujnik otwarcia klapy zasobnika szt | 1
17 Przedtuzka czopucha * (kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz szt | 1
wyczystka)
18 | Turbulator spalin (zawirowywacze) szt | 3
19 | Szuflada popielnicowa szt | 1
20 | Zawor bezpieczenstwa 2,5bar szt | 1
21| Komplet narzedzi do obstugi kotta (pogrzebacz, wycior, zgarniacz, fopatka do popiotu) | kpl | 1
22 | Stopki regulacyjne do poziomowania kotta (nie dot. kottéw o mocy pow. 36 kW) szt | 4
23 | Krdciec montazowy (GY%) zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem szt | 1

dot. kottow w wersji z czopuchem do géry

OPCJONALNE WYPOSAZENIE KOTEA

Regulator pokojowy TECH ST-292v3 lub ST-292v2 (komunikacja bezprzewodowa) lub ST-
1| 296 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy) lub ST-280+ ST-260 (komunikacja bezprzewodowa) szt |1
lub 281C (komunikacja bezprzewodowa)

2 | Modut sterujacy dodatkowym zaworem mieszajacym TECH ST-431n lub i-1 lub i-1m szt |1

3 | Modut GSM TECH ST-65 szt |1
Zawor termostatyczny z kapilara (GY%") zabezpieczajacy przed przegrzaniem:
4 - ukiad otwarty z wymiennikiem ptytowym (np. Regulus typ BVTS) szt |1

- uktad zamknigty (np. SYR 5067)

S. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Podstawowe parametry energetyczne i dane techniczno-eksploatacyjne ko-
ttéw typu SAS EFEKT o mocy cieplnej od 14 do 46 kW wyszczegdlniono w tab. 2,
tab. 3 oraz narys. 4, rys. 5.
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Tabela 2. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

KOTLA TYPU SAS EFEKT 14-46 kW

Lp. Parametr Jedn. SAS EFEKT
1. | Nominalna moc/typ kotta kW 14 17 23 29 36 42 46
2. | Pow. grzewcza wymiennika m? 1.2 1.5 2.0 25 3.0 3.5 3.8
3. | Zakres mocy kW 4,2+14 | 5117 | 6,9+23 | 8,7+29 | 10,8+36 | 12,6+42 | 13,8+46
4. | Sprawnos¢ cieplna % 88,4 +89,0
5. | Klasa efektywnosci energetycznej - c | B | B | ¢ | B | B | B
6 | swanmostomsaspan | - as25 a2
7. | Paliwo - wegiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm
8. | Klasa paliwa - paliwo kopalne — klasa ,a”
9. | Zuzycie paliwa * kg/h 1,0 13 1,7 2,6 3,2 38 41
10. | Pojemnosc zasobnika paliwa d&;ﬁ ~2;‘ gO f fgs ~2§$ 0 fggﬂ fgg[) fggo fggo
11. | Pojemnos¢ wodna kotta | 73 82 92 107 116 141 156
12. | Masa kotta (bez wody) kg 440 500 540 580 630 730 830
13. | Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~ 0,20 ~ 0,25 ~ 0,30
14a. | Strumien masy nominalna o/s 10,7+10,8|12,4+1 2,6/15,5+16,3|19,5+20,7|23,5+26,0/27,4+30,5(31,2+33,5
14b. | spalin przy mocy minimalna o/s | 31:32|34:37 | 42:46 | 5559 | 7,1-7,6 | 8,2:9,0 | 9,4:9,9
15a. | Temperatura nominalna °C 130+ 160
15b. | spalin przy mocy minimalna °C 50+ 80
16a. Oporykprze? glwu wody | przy AT=10K | mbar 24+43
160, | homrme oY oy AT=20K | mbar 0,7+2,0
17. | Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 60 + 80
18. | Max. dopuszczalna temperatura robocza °C 85
19. | Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 1,5
20. | Wymagana temp. wody powrotnej** °C 50
21. | Zasilanie elektryczne V/Hz ~230V/50Hz
22. | Pobér mocy *** w do 180
23. | Poziom hatasu (wg PN-EN 15036-1:2006) dB < 65 dB(A)
A mm 990 1050 1050 1100 1100 1260 1340
Al mm 690 750 750 830 830 900 980
B mm 1090 1090 1200 1200 1280 1280 1280
2 Wymiary B1 mm 490 490 560 560 630 630 630
" | podstawowe kotta H **) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1600 1600
H1 **) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1750 1750
H2 **) mm 1180 1170 1170 1210 1240 1400 1460
H3 **) mm 150 150 150 150 150 150 150
25. | Przekroj czopucha (Srednica zew.) mm 2160 2180 2180 2180 @200 @200 2220
26. | Srednica krocca zasilanie/powrot) " G 1% G 1Y% G 1% G 1Y% G 1% G2 G2
27. | Srednica kro¢ca spustowego " G¥% G¥% G¥% G¥% G¥% G¥% G¥
28. | Zawor bezpieczenstwa (2,5bar) " G% G¥% GY% G G¥% GY% G
29. | Min. wysoko$¢ komina m 7 8 9 10
R a q cmxem | 17x17 18x18 20x20 21x21 22x22 25x25 25x25
S0 || I 0 0 O mm | @200 | @210 | gon | @20 | @250 | gos0 | @280

przy pracy z obciazeniem $rednim (50% mocy j kotta) dla paliwa dedy ko-gi k) § w rodz. 6 Paliwo. W warunkach
rzeczywistych zuzycie opatu moze roznic si¢ od podanego w tabeli. Wptyw na ilos¢ spalanego opatuma m.in. jakos¢ paliwa, rodzaj instalacji grzewczej,
parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopier zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na zewnatrz ogrzewanego obieku, izolacja budynku.

w przypadku nie zastosowania sig do zalecen dolyczacych u1rzyman|a podanych zakresow temperatury wody grzewczej kociot nalezy obowiazkowo
podiaczy¢ do instalacji grzewczej wy z w zawdr c: jacy przed tzw. ,korozja niskich temperatur”

chwilowy pobér mocy zalezy od trybu pracy urzadzenia

w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kottdw o mocy powyzej 36 kW)

wymiar zwigksza sig od min. 29 mm do max. 56 mm
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Rysunek 4. SCHEMAT KONSTRUKCIJI KOTLA

29 kW

TYPU SAS EFEKT 14
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zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla uktadu otwartego z wymiennikiem
ptytowym lub np. SYR typ 5067 dla uktadu zamknigtego) nie stanowi wyposazenia standardowego kotta

*

ilo$¢ i uktad przegrdd ceramicznych nad paleniskiem uzalezniona jest od mocy kotta

*%
*k)

w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwigeksza sie od min.29 mm do max. 56 mm.

24



Tabela 3. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
KOTEA TYPU SAS EFEKT (CG) 14-46 kW

Lp. Parametr Jedn. SAS EFEKT /WERSJA Z CZOPUCHEM DO GORY/
1. | Nominalna moc/typ kotta kW 14 17 23 29 36 42 46
2. | Pow. grzewcza wymiennika m? 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 3.8
3. | Zakres mocy kW 4,214 | 5117 | 6,9+23 | 8,7+29 | 10,836 | 12,642 | 13,8+46
4. | Sprawnos¢ cieplna % 88,4 +89,0
5. | Kiasa efektywnosci energetycznej - c | B | B [ ¢ | B [ B | B
6 | ormotcimbasaatn | a5 rawysa)
7. | Paliwo - wegiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulaciji 5-25mm
8. | Klasa paliwa - paliwo kopalne — klasa ,a”
9. | Zuzycie paliwa * kg/h 1,0 1,3 1,7 2,6 3,2 3,8 4,1
3
10. | Pojemnos¢ zasobnika paliwa dl:g 3;‘30 31685 33100 3330 jggo Eggo jggo
11. | Pojemnos¢ wodna kotta | 73 82 92 107 116 141 156
12. | Masa kotta (bez wody) kg 440 500 540 580 630 730 830
13. | Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~ 0,20 ~ 0,25 ~ 0,30
14a. | Strumien masy nominalna g/s |10,7+10,8/112,4+12,6|15,5+16,3|19,5+20,7|23,5+26,0|27,4+30,5/31,2+33,5!
14b. | spalin przy mocy minimalna /s 31+3,2 | 34+37 | 42+4,6 | 55+59 | 7,1+7,6 | 8,2:9,0 | 9,4:9,9
15a. | Temperatura nominalna °C 130+ 160
15b. | spalin przy mocy minimaina °C 50+ 80
16a. | Opory PFZ_E?WWU wody | przy AT=10K | mbar 24+43
———1 przez kociot dla mocy
16b. | nominalnej przy AT=20K | mbar 0720
17. | Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 60 + 80
18. | Max. dopuszczalna temperatura robocza °C 85
19. | Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 15
20. | Wymagana temp. wody powrotnej** °C 50
21. | Zasilanie elektryczne V/Hz ~230V/50Hz
22. | Pobor mocy *** W do 180
23. | Poziom hatasu (wg PN-EN 15036-1:2006) dB < 65 dB(A)
A mm 730 790 790 870 870 940 1020
Al mm 690 750 750 830 830 900 980
B mm 1090 1090 1200 1200 1280 1280 1280
24 Wymiary B1 mm 490 490 560 560 630 630 630
" | podstawowe kotta H **) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1600 1600
H1 **) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1750 1750
H3 **) mm 150 150 150 150 150 150 150
H5 **) mm 1680 1670 1670 1710 1740 1900 1930
25. | Przekroj czopucha (rednica zew.) mm 2160 2180 2180 2180 @200 @200 2220
26. | Srednica krocca zasilanie/powrot) " G 1% G 1% G 1% G 1% G 1% G2 G2
27. | Srednica kroéca spustowego G¥% G¥% G¥% G¥% G¥% G¥% G¥%
28. | Zawor bezpieczenstwa (2,5bar) " G Y% G¥% G Y% G Y% G G¥% G%
29. | Min. wysoko$¢ komina m 7 8 9 10
50| gty tonsows | °me?| D | B [ 220 | B | 22 [ B2 | 52
przy pracy z obciazeniem $rednim (50% mocy j kotta) dla paliwa dedy (eko-g k) § w rodz. 6 Paliwo. W warunkach
* rzeczywistych zuzycie opatu moze roznic¢ sig od podanego w tabeli. Wptyw na ilo$¢ spalanego opatu ma m.in. jako$¢ paliwa, rodzaj instalacji grzewczej,
parametry pracy kotfa, ciag kominowy, stopieri zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na zewnatrz ogrzewanego obieku, izolacja budynku.
. w przypadku nie ia sig do zalecen utrzymania podanych zakreséw temperatury wody grzewczej kociot nalezy obowiazkowo
podiaczy¢ do instalacji grzewczej w) zonej w zawor z ieczajacy przed tzw. ,korozja niskich temperatur”
*** chwilowy pobdr mocy zalezy od trybu pracy urzadzenia
. w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kottdw o mocy powyzej 36 kW)
) wymiar zwigksza sig od min. 29 mm do max. 56 mm
H5**)  wymiar orientacyjny zalezny od sposobu osadzenia przedtuzki na czopuchu kotta
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29 kW - WERSJA Z CZOPUCHEM DO GORY

Rysunek 5. SCHEMAT KONSTRUKCJI KOTLA

TYPU SAS EFEKT (CG) 14
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zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla uktadu otwartego z wymiennikiem
ilo$¢ i uktad przegrdd ceramicznych nad paleniskiem uzalezniona jest od mocy kotta

ptytowym lub np. SYR typ 5067 dla uktadu zamknigtego) nie stanowi wyposazenia standardowego kotta

w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwigeksza sie od min.29 mm do max. 56 mm.

*k)
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6. PALIWO

Bezproblemowa eksploatacja kotta z podajnikiem slimakowym zalezy od za-
stosowania odpowiedniego paliwa. Wiasciwy dobér typu i gatunku wegla gwa-
rantuje nie tylko oszczednos$¢ w zuzyciu opatu (skutecznie spalanie paliwa), ale
takze zmniejsza naktad czasu przy obstudze kotta.

Przy pracy w trybie automatycznego podawania paliwa:

Paliwem do kottéw grzewczych typu SAS EFEKT jest wegiel kamienny sorty-
mentu groszek, o granulacji 5+25 mm (groszek energetyczny, ptukany, typ 31.2
o nazwie handlowej ,,eko-groszek”). Nie nalezy stosowac wegla sortymentu miat
oraz wegla o grubszej niz podana granulacji*, gdyz tego rodzaju paliwo moze utrud-
nia¢ prace podajnika i doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Kociot typu SAS EFEKT wyposazony w automatyczny uktad naweglania nie jest
urzgdzeniem do spalania paliw alternatywnych w postaci granulatu drzewnego, zre-
bek drzewnych oraz ziaren zbéz itp.

Niedopuszczalne jest spalanie materialdw z tworzyw sztucznych, spalanie ich
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia paleniska. Zanieczyszczenie powierzchni wy-
miennika prowadzi do obnizenia sprawnosci kotta i pogorszenia procesu spalania.
Zabrania sie stosowania materiatéw tatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczal-
nik) do rozpalania kotta, moze to przyczyni¢ sie do powstania pozaru lub wybuchu.

Kotly grzewcze opalane paliwem kopalnym klasy ,a” wg Rozdz.1 normy PN-
-EN 303-5:2012

Tabela. 4 Podstawowe parametry wegla przeznaczonego dla kottéw SAS EFEKT

Lp. Parametr Symbol Jednostka Zakres
1 Granulacja (wielko$¢ ziarna) - mm 5-25
2 | Wartos¢ opatowa (w stanie suchym) Q' MJ/kg > 28

3 | Zawarto$c¢ popiotu? (w stanie roboczym) A % 2-7

4 Zawartosé siarki® S % <0,6
5 | Zawartos$¢ wilgoci (w stanie roboczym) Wr % <11

6 | Temperatura stapiania popiotu t, C > 1200
7 | Spiekalnos¢ RI - < 5 /max.10/ **
8 | Zawarto$é czesci lotnych? (w stanie roboczym) \ydaf % > 30
** wegiel nie powinien zlepia¢ sie podczas spalania

a- % masy w stanie suchym

Nie zaleca sie stosowania wegli spiekajgcych (koksujgcych), bowiem stoso-
wanie tego typu wegli — mimo ich dobrej kalorycznosci — moze objawi¢ sie w
nieco wyzszych stratach wegla w popiele. Ponadto niektére z silnie koksujacych
wegli moga przy spalaniu spowodowac nadpalenie koricéwki slimaka.

*  wszczegdlnosci, w czasie zatadunku, badz uzupetniania opatu nalezy zwrdci¢ uwage na obecnos¢ duzych

bryt wegla, kawatkéw drewna, kamieni badz niepozadanych przedmiotéw mogacych spowodowac zablo-
kowanie mechanizmu podajnika ($ciecie klina zabezpieczajacego sprzegto motoreduktora).
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Zabronione jest stosowanie paliwa o wilgotnosci wyzszej niz podana ponizej
w tabeli. Paliwo o duzej wilgotnosci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $limaka,
rury podajnika, zasobnika opatu (przedwczesna korozja).

Stosowanie zalecanego typu i gatunku paliwa zapewnia prawidtowa i bezawa-
ryjna prace podajnika oraz kotta, oszczedne zuzycie paliwa w poréwnaniu ze sta-
bej jakosci rodzajami wegla, a takze wplywa na ograniczenie emisje szkodliwych
zwiazkdw podczas procesu spalania.

Paliwo o stabych parametrach jakosciowych (duza wilgotnos¢, niska kalo-
rycznos¢, wysoka spiekalnosé, obecnos¢ kamieni, itp.) moze powodowaé pro-
blemy z doborem ustawienn do optymalnej pracy kotla, prowadzi¢ do tworzenia
sie spiekdw na palenisku oraz blokowac prace uktadu naweglania.

UWAGA: Zasobnik opatu powinien byé zasypywany weglem wolnym od
wody, nie zawierajacym nadmiernych ilosci drobnych frakcji lub
cial obcych! Duza wilgotnos¢ i zanieczyszczenia dostarczane
do zasobnika wraz z opatem niekorzystnie wptywaja na zywot-
nos¢ kosza zasypowego! Nalezy stosowaé paliwa zalecane
przez producenta (najlepiej z atestem)!

Sktadowisko paliwo powinno by¢ zabezpieczonym przed wplywem warun-
kéw atmosferycznych. W tym celu nalezy przygotowac miejsce zadaszone, su-
che, wentylowane. Powierzchnia sktadu opatu powinna umozliwi¢ zgromadzenie
opatu na caly sezon grzewczy.

7. WYTYCZNE MONTAZU KOTLOW

Montaz kotta powinien byé wykonany przez wykwalifikowany personel
z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana, posiadajgca odpowiednie przeszko-
lenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych).
Obowiazkiem instalatora jest szczegdtowe zaznajomienie sig z produktem, jego
funkcjonowaniem oraz sposobem dziatania uktadéw zabezpieczajacych. Przeka-
zanie niezbednego minimum wiedzy w zakresie uruchomienia i codziennej obstu-
gi kotta uzytkownikowi finalnemu.

Przed przystapieniem do podtaczenia kotta do instalacji grzewczej, bez-
wzglednie, nalezy doktadnie zapozna¢ sie z Dokumentacja Techniczno-Roz-

ruchowa.

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

Kottownia, w ktérej zainstalowany zostanie kociot centralnego ogrzewania
musi spetnia¢ wymagania obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw
kraju przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane
na paliwo state. Wymagania).
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UWAGA: W pomieszczeniu kottowni niedopuszczalne jest stosowanie

mechanicznej wentylacji wyciggowej.

W szczegodlnosci nalezy spetnié nastepujace wymagania:

kottownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewa-
nych pomieszczen, a kociot umiescic jak najblizej komina,

drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomiesz-
czenia i musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje nawiewna
w postaci niezamykalnego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm?
kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat nawiew-
ny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie
mniej jednak niz 20x20 cm, w otworze nawiewnym lub w kanale powinno
sie znajdowac urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie
pozwalajagce na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5, z wylotem do
1 m nad poziomem podiogi w tylnej czesci kottowni, (brak wentylacji na-
wiewnej lub jej niedroznosé¢ moze powodowac takie zjawiska jak: dymie-
nie, niemozliwo$¢ uzyskania wyzszej temperatury),

kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje wywiewna
(kanat z materiatu niepalnego) pod stropem pomieszczenia o przekroju
nie mniej niz 14x14 cm

kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat wywiewny
0 przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina lecz nie
mniej niz 14x14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowa-
dzenie z pomieszczenia szkodliwych gazéw),

kanat wentylacji wywiewnej powinien by¢ wyprowadzony ponad dach
i umieszczony w poblizu komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy lo-
kalizowaé¢ urzadzen do zamykania. Przewdd wentylacyjny powinien by¢
wykonany z materiatu niepalnego.

Kottownia powinna mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne.

ZE WZGLEDOW BEPIECZENSTWA ZALECANE JEST WYPOSAZENIE POMIESZ-
CZENIA KOTLOWNI W CZUJNIK TLENKU WEGLA (CO) ORAZ CZUJNIK DYMU.

7.2. HALAS | SPOSOBY JEGO ZMNIEJSZENIA

Producent dotozyt wszelkich mozliwych stararh aby poziom gtosnosci emito-
wany przez urzadzenie grzewcze byt na bezpiecznym dopuszczalnym poziomie
<65dB(A). Podzespoty montowane w kotle charakteryzuja sie niskim wspdtczyn-
nikiem hatasu (wentylator, podajnik paliwa). Kanaly doprowadzajace powietrze zo-
staly tak skonstruowane aby nie wywotywaty nadmiernego hatasu na skutek prze-
ptywu powietrza. Poniewaz nie ma technicznych mozliwosci kontroli stanu zuzy-
wajacych sie elementdw kotta oraz detekcji obecnosci elementdw niepozadanych
w kotle i jego podzespotach zawarto informacije w instrukcji kotta (oraz w formie
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pomocy techniczno-serwisowej) postgepowania w przypadkach awaryjnych. Zuzy-
wajgce sie (znieksztatcone w wyniku eksploatacji elementy kotta, podajnika paliwa
oraz wentylatora nadmuchowego) moga emitowaé nadmierny hatas, dlatego tez
zaleca sie wykonywanie regularnych przegladdw techniczno-konserwacyjnych. Ze
wzgledu na budowe kotta na paliwo state oraz montowane w nim elementy ru-
chome nalezy zamontowaé go w wydzielonym pomieszczeniu (patrz. rozdz. 7.1
»,Wymagania dotyczace kottowni”). W celu zminimalizowania przenoszenia hatasu
z urzadzenia grzewczego na pozostate czesci instalacji mozna zastosowac tgczniki
amortyzujace (kompensator drgan, np. EFAR, DANFOSS). Kociot nalezy posado-
wi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdz. 7.3 ,,Ustawienie kotta”.

7.3. USTAWIENIE KOTLA

Kociol powinien by¢ tak ustawiony, by umozliwi¢ tatwa i bezpieczng obstuge
paleniska, popielnika, zasyp paliwa oraz czyszczenie kotta. W szczegdéinosci nalezy
zapewnic¢ dostep do drzwiczek rewizyjnych, wyczystek czopucha oraz przewodu
kominowego w celu okresowego usuwania pozostatosci po procesie spalania.

Odlegto$é kotta od $cian kottowni, materialéw palnych nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m.

Nie wymaga sie specjalnego fundamentu do posadowienia kotta. Zaleca sie
ustawienie go na podescie betonowym o wysokosci 5 cm, jednak mozliwe jest
ustawienie go bezposrednio na ogniotrwatej posadzce. Podtoze, na ktérym spo-
czywa kociot powinno by¢ doktadnie wypoziomowane, a wytrzymatos¢ podtogi
(stropu) powinna by¢ dostateczna ze wzgledu na mase kotta. W przypadku nie-
doktadnie wypoziomowanego podioza istnieje mozliwos¢ montazu stopek regula-
cyjnych w celu jednoznacznego ustalenia potozenia kotta wzgledem podtogi. Na
wyposazeniu kotta typu SAS EFEKT znajdujg sig 4 szt. stopek regulacyjnych wraz
z kpl. nakretek i podktadek montazowych. Stopki regulacyjne nie dotyczg kottdw o
mocy powyzej 36 kW. Sposéb montaz stopek regulacyjnych przedstawia rys. 6 A)

A) Sposéb montazu stopek regulacyjnych  B) Kociot z zamontowanymi stopkami

SR U A i

L __ _ [ o
1 — stopka regulacyjna z gwintem 3 — podktadka @13
(zakres regulaciji 30mm) 4 — otwdr montazowy @13mm
2 — nakretka M12 5 — boczna ptoza kotta

Rysunek 6. Sposdb montazu stopek regulacyjnych w kotle typu SAS EFEKT
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Regulacja potozenia kotta wzgledem podtogi obywa sie kluczem ptaskim 19
przy pomocy dolnej nakretki — ustalajacej (poz. 2). Po ostatecznym ustaleniu wy-
sokosci kotta wzgledem podtogi nalezy natozy¢ gorng podktadke (poz. 3), catosé
zablokowac¢ przez wkrecenie goérnej nakretki — blokujacej (poz. 2). Klucz ptaski 19
nie stanowi wyposazenia kotta.

7.4. PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA

Sposéb wykonania przewodu kominowego oraz podiaczenia do niego ko-
tla powinien byé zgodny z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegétowych
przepisOw kraju przeznaczenia (np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz.U. Nr 75 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich ustyuowanie).

Kociot nalezy potaczy¢ bezposrednio do komina za pomoca przytacza dymo-
wego wykonanego w postaci rury stalowej, o grubosci >3 mm (o wytrzymatosci
temp. >400 °C) o Srednicy umozliwiajacej szczelne osadzenie na wylocie czopu-
cha i wsunigcie do przewodu kominowego. Miejsce taczenia czopucha z kominem
nalezy doktadnie uszczelni¢ (np. silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo cera-
miczne itp.). Rura powinna lekko wznosi¢ sie w kierunku komina (min. 5°).

Zwymiarowanie i dobdr przewodu kominowego oraz tacznika nalezy powie-
rzy¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo systemu
kominowego powinna przeprowadzi¢ wykwalifikowana osoba zgodnie z wymo-
gami obecnie obowiazujacych, szczegotowych przepiséw kraju przeznaczenia.

Przewdd kominowy, do ktdrego zostanie podtgczony kociot centralnego ogrze-
wania musi spetnia¢ wymagania obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepi-
sow kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wenty-
lacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690).

Wysokos¢ i przekrdj komina oraz doktadnosé jego wykonania majg znaczacy
wplyw na prawidtowa prace kotta, dlatego powinny zapewni¢ utrzymanie wymaganej
wielkosci ciagu kominowego, (patrz. tab. 2, tab. 3).

Zbyt maty ciag moze réwniez powodowac lub sprzyja¢ wytwarzaniu sie sadzy
osiadajacej w kanatach konwekcyjnych kotta.

Jezeli ciagg w kominie jest za wysoki, bedzie powodowac¢ nadmierne zasysanie
powietrza do retorty z zewnatrz, powiekszajac straty cieplne i bedzie wplywaé na
zwiekszenie ilosci pytlu wydmuchiwanego z popiotu. Przepustnica spalin zamontowa-
nia w czopuchu umozliwia przydtawienie zbyt wysokiego ciagu kominowego.

UWAGA:

W kotle SAS EFEKT z czopuchem wychodzacym bezposrednio z dekla
gornego izolacji nalezy zamontowac¢ przepustnice spalin na przewodzie la-
czacym czopuch z kominem. Na wyposazeniu kotta SAS EFEKT (CG-czopuch
do gory) jest kolano nastawne trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystka.
W przypadku zbyt duzego ciggu kominowego przepustnica umozliwia jego
przyditawienie (regulacja). Dodatkowo wyczystka umozliwia okresowe czysz-
czenie systemu odprowadzenia spalin.
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Doboru wysokosci i przekroju komina do mocy kotta nalezy dokona¢ zgodnie
z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegotowych przepisdw kraju przeznacze-
nia. Istotne jest, aby komin zaczynat sie od poziomu podtogi kottowni, bowiem spa-
liny wydostajace sie z kotta powinny mie¢ mozliwosé odbicia. Wazne jest rdwniez,
aby w dolnej czesci komina znajdowata sie wyczystka ze szczelnym zamknieciem.
W celu uniknigcia powstania ciggu wstecznego w przewodzie kominowym, nalezy
jego wysokos¢ wyprowadzi¢ ponad kalenice dachu nie mniej niz 0,6 m. Przydatnosc
(droznos¢) komina powinna by¢ sprawdzona i potwierdzona przez uprawnionego
kominiarza co najmniej raz w roku.

PRZED URUCHOMIENIEM KOTELA NALEZY WYGRZAC KOMIN!
(patrz. rozdziat 8.2. Rozpalanie i praca kotta)

Kociot nie wymaga stosowania wktadéw kominowych, jednak przy pracy ca-
lorocznej - ogrzewanie zasobnika c.w.u. - jest to zalecane. W przypadku dtugo-
trwatego utrzymywania niskich temperatur na kotle stosowanie tego wkitadu jest
obowigzkowe. Utrzymywanie niskich temperatur na kotle powoduje emisje spalin
mokrych. Moze to by¢ przyczyna zawilgocenia i korozji kominéw murowanych.

Zgodnie z pkt. 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012 producent podaje informacje do-
tyczaca wykonania komina:

e w przypadku modernizaciji istniejacych kanatéw kominowych oraz dosto-
sowania ich do pracy catorocznej kotta zalecany jest system odprowadza-
nia spalin (np. JEREMIAS, KOMINUS, itp.) ze stali szlachetnej jednoscien-
ny lub dwuscienny (w zaleznosci od miejsca montazu).

* w nowobudowanych obiektach dla pracy catorocznej kotta zalecany jest
system odprowadzenia spalin ceramiczny odporny na dziatanie kondensa-
tu, izolowany termicznie, z przewietrzaniem (np. SCHIEDEL, LEIER, itp.).

7.5. POLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Kociot powinien by¢ potaczony z instalacjg grzewcza za pomoca ztaczy Sru-
bunkowych, niedopuszczalne jest instalowanie kotta poprzez spawanie. Gtéwne
przylacza instalacji wodnej zasilanie/powrét nie moga byé zredukowane ponizej
$rednicy krééca zamontowanego na kotle.

Przed przystgpieniem do podtaczenia kotta do instalacji grzewczej nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoly kotta sg sprawne, a kociot posiada komplet-
ne wyposazenie.

Kociot typu SAS EFEKT mozna podtaczy¢ w ukladzie otwartym lub zamknie-
tym zgodnie z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegotowych przepiséow
kraju przeznaczenia oraz wytycznymi producenta zawartymi ponizej.

Praca kotta w uktadzie zamknietym jest mozliwa po wyposazeniu instalacji w
niezawodne urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta, zgodnie z wymogami
obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia.

UWAGA:

Zaleca sie, aby kociol zostal podtagczony do uktadu instalacji grzewczej
wyposazonej w zawor czterodrogowy. Zaleta proponowanego sposobu podta-
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czenia kotta jest funkcja ochrony kotta przed niskotemperaturowg korozja, co
zapobiega przedwczesnemu jego zuzyciu.

Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawor czterodrogowy jest
zwigzane z koniecznoscig dostosowania temperatury w instalacji w zaleznosci od
zmian temperatury zewnetrznej. Montaz zaworu mieszajacego jest konieczny, je-
zeli temperatura zadana kotta bedzie ponizej 60°C. W celu ochrony przed ,korozjg
niskotemperaturowa” kotta w zaworze czterodrogowym zamontowanym na powro-
cie nastepuje podniesienie temperatury wody powracajacej z instalacji grzewczej
w wyniku mieszania z wodg podgrzana w kotle.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy podtaczy¢ wymiennik cie-
pta (c.w.u.). Instalacja podgrzewania wody uzytkowej powinna by¢ wyposazona
w elementy: pompe obiegowa, czujnik temperatury c.w.u., podtgczone na listwie
zasilajacej z boku kotta. Instalacji powinna byé wykonana zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami przez wykwalifikowang osobe.

7.5.1. UKLAD OTWARTY

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami obecnie obowiazujacych, szczegdtowych przepi-
sOw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w bu-
dynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objetos¢
naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4% objetosci wody znajdu-
jacej sie w calej instalacji grzewczej.

UWAGA: Na wznosnej i opadowej rurze bezpieczenstwa oraz rurze cyr-
kulacyjnej nie wolno instalowaé zadnych zawordéw, a rury te oraz naczynie
wzbiorcze nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem w nich wody.

Kotly typu SAS EFEKT moga pracowac z grawitacyjnym lub wymuszonym
obiegiem wody. Jezeli w instalacji pracujgcej w systemie otwartym zastosowana
jest pompa obiegowa na rurze zasilajgcej/powrotnej powinien by¢ zamontowany
zawor réznicowy, tak, aby w razie braku dostawy energii elektrycznej, czy awarii
pompy, zawor mogt sie otworzy¢ a obieg samoczynnie mogt zaczaé pracowac w
systemie grawitacyjnym. Przykladowy sposob montazu kotta do instalacji central-
nego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w systemie otwartym z wymuszonym

obiegiem wody przedstawiono na rys. 7.
Kotly typu SAS EFEKT moga wspodtpracowac réwniez z wodng instalacjg cen-

tralnego ogrzewania za posrednictwem wymiennika ciepta. Ze wzgledu na matg
pojemnos¢ wodng instalacji po stronie uktadu otwartego zalecany jest montaz za-
woru zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem. Za wymiennikiem znajduje
sig instalacja grzewcza pracujaca w systemie zamknigtym._Przykltadowy sposob
montazu kotta typu SAS EFEKT do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w uktadzie z wymiennikiem ciepta przedstawiono na rys. 8. Standardowo

kociot wyposazony jest w kréciec do montazu czujnika temperatury z kapilarg (poz.
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2); czujnik temperatury montuje sie w najcieplejszym miejscu, w gérnej czesci ko-
tta. Zawor termostatyczny (w opcji) np. Regulus typu BVTS (poz. 8) stanowi zabez-
pieczenie termiczne przed przegrzaniem kotta instalowanego w ukfadzie otwartym
wspotpracujacedo z instalacjg za posrednictwem wymiennika ptytowego. Podczas
normalnej pracy zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamkniety i bloku-
je doptyw zimnej wody z sieci wodociggowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie
kotta (powyzej temp. 95°C w ptaszczu) powoduje otwarcie zaworu termostatyczne-
go zamontowanego na kotle, naptywajgca woda sieciowa chtodzi kociot, wyptywa
z instalacji poprzez rurg przelewowg (RP) otwartego naczynia wzbiorczego (poz.
10) do studzienki schtadzajacej (poz. 11) a nastgpnie do kanalizacji.

Niedozwolony i zabroniony jest bezposredni zrzut goracej wody ze schia-
dzania kotla, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji kanalizacji.

Po spadku temperatury w otoczeniu czujnika ponizej 95°C nastepuje automa-
tyczne zamknigcie zaworu zabezpieczajgcego i ustaje wyplyw wody z naczynia
przelewowego. Reduktor cisnienia (poz. 7) na wejsciu zaworu termostatycznego
umozliwia automatyczna regulacje i utrzymanie statych, stabilnych warunkoéw prze-
ptywu zimnej wody chtodzacej niezaleznie od wahan cisnienia przed zaworem.
Cisnienie wody sieciowej powinno by¢ zredukowane do ok. 1,5 bar. Montaz zabez-
pieczenia termicznego (poz. 8) na dolocie zimnej wody zwigksza jego zywotnosc,
poniewaz zawor chroniony jest przed zanieczyszczeniem poprzez zawapnienie w
wyniku wyciekdw goracej wody. Na wejsciu wody chtodzacej musi by¢ zainstalo-
wany filtr siatkowy (poz. 6) do przechwytywania zanieczyszczeri mechanicznych,
zabezpiecza zawor przed osadami i innymi obcymi materiatami (np. drobinkami
metali i rdzy), ktdére mogtyby sie osadza¢ w gniezdzie zaworu powodujac jego awa-
rie. Zawor zwrotny (poz. 5) zabezpieczajacy przed ewentualnym odptywem wody
z instalacji do sieci wodociggowej, zainstalowany jest na przewodzie wodociggo-
wym.

W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy
braku odbioru ciepta w instalacji, zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem (poz.
8) jest w stanie skutecznie schtodzi¢ kociot do bezpiecznej temperatury w kilka
minut zabezpieczajgc urzadzenie i instalacje przed uszkodzeniem. Niezawodne
dziatanie czujnika temperatury zapewnione jest przez dwa niezalezne elementy
termostatyczne. Kazdy z nich ma swoj wiasny czujnik i mieszek. Jesli jeden z tych
uktadow ulegnie uszkodzeniu, drugi wcigz jest w stanie otworzy¢ zawor.

Instalacja zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem moze byé
przeprowadzona tylko przez wykwalifikowang osobe. Warunkiem sprawnego
funkcjonowania zabezpieczenia kotta przed przegrzaniem jest prawidtowo wy-
konana instalacja zgodnie z obecnie obowigzujagcemu przepisami w szczegdl-
nosci spetnienie wymagan odnosnie pojemnosci, wyposazenia, umieszczenia
naczynia wzbiorczego systemu otwartego; minimalnych srednic, prowadze-
nia, ukladu potaczen rur zabezpieczajacych; ochrony przed zamarznieciem
urzadzen zabezpieczajacych; odpowietrzenia instalacji ogrzewania wodnego.
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Zaleca si¢ sprawdzanie poprawnosci dzialania zaworu zabezpieczajacego
przed przegrzaniem (poz. 8) raz w roku przez wykwalifikowang obstuge. Test prze-
prowadza sie recznie wciskajac czerwony przycisk, ktéry otwiera przeplyw przez
zawor. Przynajmniej raz do roku nalezy wcisna¢ czerwony przycisk na zaworze w
celu usunigcia zabrudzen oraz wyczyscic filtr siatkowy na wlocie wody chtodzace;j.
Nalezy kontrolowac¢ stan powierzchni czujnika temperatury (poz. 2), poniewaz wy-
tracajace sie osady moga wptywac na btedne wskazania temperatury i wydtuzaé
czas otwarcia zaworu zabezpieczajgcego przed przegrzaniem. Dla prawidtowego
dziatania zaworu termostatycznego nalezy przestrzegac¢ oznaczen odpowiedniego
kierunku przeptywu podanego na korpusie zaworu.

Przedstawione schematy podiaczenia kotta typu SAS do instalacji c.o. i
c.w.u. systemu otwartego sg przykiadowym rozwigzaniem. Opracowanie
schematu instalacji i dobér parametréow technicznych nalezy powierzyé pro-
jektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna
przeprowadzi¢ wykalifikowana osoba.

7.5.2. UKLAD ZAMKNIETY

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia kotta SAS EFEKT wyposazonego w fabryczny
systemu nawiewu oraz sterowania w instalacji typu zamknietego pod warunkiem
montazu zaworu bezpieczenstwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno-
-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urzadzenie do odprowadzania nadmiaru
ciepta - zawdr zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR typ 5067
oraz spetnieniu wymagan dot. pracy kotta, w szczegdlnosci zalecanej temperatu-
ry pracy 60-80°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C, maksymalne do-
puszczalne cisnienie robocze 1,5 bar.

W przypadku montazu kotta w instalacji zamknietej konieczne jest zasto-
sowanie na instalacji grzewczej niezawodnego urzadzenia do odprowadza-
nia nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem w
przypadku zaktdcen powinno byé w stanie w sposob bezpieczny odprowadzi¢
maksymalna mozliwa moc cieplna lub, przy czesciowo wylaczanym ogrzewa-
niu, szczatkowa moc cieplng (zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012).

Zasada dziatania proponowanego zabezpieczenia dla uktadu zamknigetego w
postaci zaworu schtadzajgcego jest podobna jak opisanego w rozdz. 7.5.1 zawo-
ru np. Regulus typ BVTS przeznaczonego dla uktadu otwartego z wymiennikiem
plytowym. Istotng réznica jest mozliwos¢ pracy w uktadach zamknietych, wypo-
sazenie zaworu w czes¢ dopuszczajgca wode po przekroczeniu temperatury,
fabryczny zawor zwrotny, reduktor cisnienia oraz czesé, ktora stopniowo usuwa
nadmiar ciepta po przekroczeniu okreslonej temperatury. Stopniowa praca zaworu
termicznego SYR typ 5067 pozwala na stabilizacje cisnienia w systemie zamknig-
tym. Proponowane zabezpieczenie termiczne jest skuteczne przy podtaczeniu do
sieci wodociagowej. Nie wolno go stosowa¢ w przypadku zasilania w wode po-
przez hydrofor lub w miejscach gdzie wystepuja czegste przerwy w dostawie wody.
W takich przypadkach nalezy zrezygnowac¢ z montazu kotta w uktadzie zamknietym
(patrz. rozdz. 7.5.1).
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Rysunek.7. Schemat ogdlny podiaczenia kotta typu SAS EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u
w uktadzie otwartym z wymuszonym obiegiem wody oraz zaworem czterodrogowym.
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1 — kociot typu SAS EFEKT, 2 — otwarte naczynie wzbiorcze, 3 — zawdr zwrotny, 4 — zawor
réznicowy, 5 — pompa obiegowa c.w.u., 6 — zasobnik c.w.u., 7 — zawdr czterodrogowy,
8 — pompa obiegowa c.0., 9 — obieg instalacji c.0., RW — rura wzbiorcza, RB - rura
bezpieczenstwa, RO - rura odpowietrzajaca, RP —rura przelewowa, RS - rura sygnalizacyjna



Rysunek.8. Schemat ogdlny podtaczenia kotta typu SAS EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u.
Kociot w uktadzie otwartym wspétpracujacy z instalacja za posrednictwem wymiennika pty-
towego, zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym Regulus typ BVTS
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1 — kociot typu SAS EFEKT, 2 — czujnik temperatury z kapilarg, 3 — kréciec spustowy, 4 — zawdr kulowy
odcinajacy, 5 — zawdr zwrotny, 6 — filtr siatkowy, 7 — reduktor cisnienia, 8 — zawdr termostatyczny (np.
Regulus typ BVTS) zabezpieczajacy przed przegrzaniem, 9 — zawor spustowy, 10 — otwarte naczynie
wzbiorcze, 11 — studzienka (naczynie) schiadzajaca/przelewowa, 12 — zawdr réznicowy, 13 — pompa
obiegowa instalacji c.w.u., 14 — zasobnik c.w.u., 15 — pompa obiegowa uktadu otwartego, 16 — ptytowy
wymiennik ciepta, 17 — pompa obiegowa ukfadu zamknigtego, RW - rura wzbiorcza, RB - rura
bezpieczenstwa, RO - rura odpowietrzajaca, RP - rura przelewowa, RS - rura sygnalizacyjna
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Rysunek. 9. Schemat ogdlny podtaczenia kotta typu SAS EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u.
Kociot w uktadzie zamknietym, zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycz-
nym SYR typ 5067
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1 — kociot typu SAS EFEKT, 2 — zawdr bezpieczenstwa, 3 — czujnik temperatury z kapilara, 4 — zawér kulowy
odcinajacy, 5 - filtr siatkowy, 6 — zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (np. SYR typu 5067),
7 — zawdr roznicowy, 8 - pompa obiegowa instalacji c.w.u., 9 - zawor zwrotny, 10 - zasobnik c.w.u., 11 - zawdr
czterodrogowy, 12 - pompa obiegowa instalaciji c.0., 13 — obieg instalacji c.0., 14 — naczynie przeponowe,
15 — zawor spustowy, 16 — studzienka (naczynie) schladzajaca/przelewowa
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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 5067
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Zastosowania:

Zabezpieczenie termiczne instalacji 5067 stuzy do zabezpieczenia kottéw na paliwo state w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
termostatyczne zgodnie z Norma Polskga PN-EN303-5. Szczegolnie polecane jest do kottow, ktére nie sg wyposazone w wymiennik chtodzacy.
Narys. 1 pokazano zasade montazu, w bliskiej c sci od kotta, szczegdlnie z) jac uwage na takie prowadzenie i zwymiarowanie przewodow,
aby nie wystepowaly zadne straty ci$nienia.

Montaz i zasada dziatania: Zawor zabezpieczenia termicznego 5067 sktada sie z nastepujacych czgéci: zaworu zwrotnego (1), reduktora ci$nienia
(2), sterowanego termicznie zaworu napetniajacego (3) i wyrzutowego (4), czujnika temperatury z kapilarg (5).

Reduktor (2) jest potaczony z siecig wodnag, wyjécie sterowanego termicznie zaworu napetniajacego (3) poditgczone jest do przewodu powrot-
nego kotta. Przewdd zasilajacy do wejscia sterowanego termicznie zaworu wyrzutowego (4), ktérego strona wyjsciowa prowadzi do odptywu.
Czujnik temperatury montuje si¢ w najcieplejszym miejscu, najlepiej w gornej czesci kotta. Zawor redukceyjny ustawiony jest trwale na 1,2 bar, stad
cisnienie robocze w urzadzeniu grzewczym powinno by¢ o 0,2 - 0,3 bar wyzsze. Dzigki temu zapobiega sig otwarciu zaworu bezpieczenistwa
w instalacji. Zaleca sie stosowanie zaworu bezpieczeristwa o nastawie co najmniej 2 bar.

Przy przekroczeniu nastawionej temperatury otwarcia ok. 90°C zaczyna si¢ otwiera¢ zawor napetniajacy (3). Aby utrzymaé stabilne ci$nienie
w instalacji grzewczej, zawér wyrzutowy otwiera sie przy 97°C. Po otwarciu zaworu wyrzutowego z instalacji grzewczej wyptywa goraca woda,
a zimna woda moze wptywac z przewodu zasilajacego, dzieki czemu ochtadza sig kociot. Przy obnizeniu temperatury kotta do 94°C zostaje
zamknigty zawor wyrzutowy. Dzigki sterowanemu termicznie zaworowi napetniajagcemu oraz czujnikowi temperatury przywrécone zostaje wiasciwe
cisnienie przeplywu w instalacji grzewczej.

Kiedy temperatura wody w kotle osigga 88°C zamyka sie rowniez zawoér napetniajacy.

Wykonanie:

Termiczne urzadzenie zabezpieczajace jest sterowane przez niezalezne od siebie dwa zawory: napetniajacy i wyrzutowy. Korpus urzadzenia jest
wyttoczony z mosigdzu, pozostate czesci majace kontakt z wodg wykonano z nierdzewnej stali i odpornego na temperature plastiku. Wszystkie
elementy uszczelniajgce wykonane sg ze sprezystego i odpornego na wysoka temperature i procesy zuzywania materiatu - elastomeru. Sprezyny
wykonane sg z nierdzewnej stali sprezynowej. Czujnik i rurka kapilarna z miedzi, dodatkowo tulejka jest niklowana.

Sterowanie otwarciem zaworu jest wykonywane przez podwojny czujnik temperatury. Armatura odpowietrza sig samoistnie. Elementy zaworu,
siedzisko i uszczelnienie, moga by¢ demontowane i oczyszczone bez zmiany nastawy temperatury otwarcia. Kompaktowa glowica temperaturowego
czujnika moze by¢ dla wygody demontowana na czas montazu korpusu zaworu. Rurka kapilarna od czujnika do elementu wykonawczego jest
chroniona specjalnym metalowym wezem elastycznym.

Cisnienie pracy reduktora ci$nienia:
Maksymalne ci$nienie wejsciowe wody:
Minimalne wymagane ci$nienie wejéciowe wody:
Temperatura

zawor napetniajacy

zawor wyrzutowy
Maksymalna temperatura pracy
Kapilara
Masa

1,2 bar (zablokowane fabrycznie)
16 bar

2,3 bar
otwarcia:
90°C +0/-2°C
97°C +0/-2°C
135°C

1300 mm - diugo$¢ standardowa
1,5kg

zamknigcia:
88°C +0/-2°C
94°C +0/-2°C

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl
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Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknietego, nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepisow kraju
przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozpo-
rzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Przyktadowy sposob montazu kotla typu SAS EFEKT do instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w uktadzie zamknietym przedstawiono narys. 8.

Standardowo kociot wyposazony jest w krociec do montazu czujnika tempera-
tury z kapilara (poz. 3); czujnik temperatury L=150 mm montuje sie w najcieplej-
szym miejscu, w gornej czesci kotta. Zawdr termostatyczny (w opcji) np. SYR typ
5067 (poz. 6) stanowi zabezpieczenie termiczne kotta instalowanego w uktadzie za-
mknigtym. W przypadku rezygnacji z montazu zaworu zabezpieczajacego nalezy
kréciec zabezpieczy¢ korkiem. Podczas normalnej pracy zawor zabezpieczajacy
przed przegrzaniem jest zamknigty i blokuje doptyw zimnej wody z sieci wodocig-
gowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotta (powyzej temp. 90°C w ptaszczu)
powoduje stopniowe otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle,
naptywajaca woda sieciowa chtodzi kociot, wyplywa z instalacji poprzez czgs¢ wy-
rzutowg zaworu SYR typ 5067 do studzienki schtadzajgcej (poz. 16) a nastgpnie do
kanalizacji. Szczegdtowa charakterystyka pracy w zatgczone karcie katalogowe;j
zaworu SYR typ 5067 (patrz. karta katalogowa producenta, str. 39).

Przedstawione schematy podigczenia kotta typu SAS do instalacji c.o. i
c.w.u. systemu zamknietego sa przyktadowym rozwigzaniem. Opracowanie
schematu instalacji i dob6r parametréw technicznych nalezy powierzyé pro-
jektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna
przeprowadzi¢ wykwalifikowana osoba.

7.6. POLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektrycz-
nag 230V/50Hz, zgodnie z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegdtowych
przepisdw kraju przeznaczenia. Instalacja elektryczna musi by¢ zakoriczona
gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powin-
no by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrédet emisji ciepta. Wadliwa
instalacja moze spowodowac uszkodzenie sterownika oraz stanowi¢ zagrozenie
dla uzytkownikéw kottowni. Zabrania sie stosowania przedtuzaczy. Zalecane jest
podtaczenie urzadzenia grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym posia-
dajacym zabezpieczenie w rozdzielnicy gtowne;.

Zastosowano opisowa identyfikacje przewoddw oraz czujnikow, réznorodny
ksztatt i kolor wtyczek. Dodatkowa etykieta na kotle ,przewody podtaczy¢ zgod-
nie z opisem”.

Sterownik oraz urzadzenia z nim wspotpracujace pracuja pod napieciem 230
V, totez wszelkie przytaczenia moga by¢ wykonywane jedynie przez osobe posia-
dajaca niezbedne kwalifikacje(uprawnienia SEP do 1kV). Wszelkie prace nalezy

40



wykonywac przy wytgczonym zasilaniu i zachowaniu wszelkich nalezytych zasad
ostroznosci zwigzanych z serwisem urzadzen elektrycznych (nalezy upewnic sie,
ze wtyczka jest wylgczona z sieci !). Proba dokonywania samodzielnych zmian/
napraw w ukladzie sterowania grozi porazeniem pradem oraz utratg gwaranc;ji.
Dodatkowo urzadzenia elekiryczne posiadajg oznakowanie informujace o nie-
bezpieczenstwie w postaci piktogramu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewody zasilajace urzadzenia pracujace
pod napieciem znajdowaly sie z dala od elementéw kotta, ktére w trakcie
eksploatacji ulegaja nagrzewaniu (czopuch, drzwiczki).

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej nalezy zapewni¢ zasila-
nie awaryjne dla instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy
obiegowe, zawory mieszajgce z sitownikiem) przy pomocy urzadzenia dodatko-
wego: ups z przebiegiem sinusoidalnym na wyjsciu lub agregat pradotwdrczy.

8. WYTYCZNE OBSLUGI | EKSPLOATACIJI

UWAGA !

Przed rozpoczeciem eksploatacji doswiadczony instalator powinien
przeszkoli¢ uzytkownika z zakresu zasad obstugi i eksploatacji kotta oraz
calej instalacji grzewczej. Nalezy zapoznaé¢ osobe obstugujaca kociot ze
stanem nieprawidtowej pracy urzadzenia oraz zaznajomi¢ ze sposobem
postepowania w sytuacjach niebezpiecznych.

8.1. NAPELNIANIE WODA

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy wykonaé wodna probe szczel-
nosci catej instalacji grzewcze. Przed przystapieniem do badania szczelnosci,
cafa instalacja, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda w celu usuniecia zanie-
czyszczen, ktére mogtyby zaktécic prace kotta.

Woda przeznaczona do napetniania kotla i instalacji grzewczej powinna byc,
czysta, bez agresywnych zwigzkéw chemicznych czy oleju oraz spetnia¢ wyma-
gania obowigzujacych przepisow (PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrze-
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wania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody).
Woda do napetniania instalacji powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
* odczyn pH: 8,0:9,0 - w instalacji miedzianej i z materiatéw mieszanych
stal/miedz; 8,0+9,5 - w instalacji ze stali i zeliwa; 8,0+8,5 - w instalacji z
grzejnikami aluminiowymi.

* o0godlna twardos¢ wody < 4,0mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).

¢ zawartosc¢ wolnego tlenu < 0,1 mg O,/I

Twardoscig przejsciowa powodowana przez wodoroweglany, ktére sa nie-
trwate termicznie i podczas ogrzewania przeksztatcajg sie w nierozpuszczalne w
wodzie weglany tworzace kamien kottowy. Czes¢ kamienia kottowego osadza sie
na elementach instalacji, a cze$¢ na elementach kotta — gtdownie na wymienniku.
Kamien kottowy jest bardzo dobrym izolatorem termicznym - zmniejsza odbior
ciepta przez wode kottowa, co prowadzi do przegrzewania si¢ wymiennika i w
konsekwenciji do jego zniszczenia.

Napetnianie kotfa i catej instalacji woda powinno odbywac sie przez kréciec
spustowy kotta. Czynnos¢ te nalezy prowadzi¢ powoli, aby zapewni¢ usuniecie
powietrza z instalacji. O catkowitym napetnieniu instalacji Swiadczy wyptyw wody
z rury przelewowej (w przypadku instalacji otwartej).

Przy napetnianiu uktadu c.o0. woda zaleca sie poluzowac srubunek w miejscu
potaczenia kotta z instalacjg (na kré¢cu wody goracej). W momencie wyplyniecia
wody dokreci¢ srubunek.

Instalacji grzewcza otwarta ma bezposredni kontakt z powietrzem, co powo-
duje odparowywanie i koniecznosc jej okresowego uzupetniania.

UWAGA: Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w przypadku
awarii instalacji - stwierdzenia braku wody w kotle, a kociot jest silnie rozgrzany,
poniewaz mozna w ten sposob spowodowac uszkodzenie lub pekniecie!

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji
i kotta. Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia naprawy, spuszcza sie wode
po jej uprzednim ostudzeniu przez krdciec spustowy kotta, do zlewu lub kratki
sciekowe;.

8.2. ROZPALANIE | PRACA KOTLA

Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu sig, ze
instalacja grzewcza napetniona jest wodg oraz czy nie nastapito jej zamarzniecie.
Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie nastepujg przecieki wody w kotle lub na potacze-
niach gwintowanych.

UWAGA!
Nalezy réwniez pamietaé, aby przed pierwszym rozruchem wygrzaé¢ komin.

Dziatanie to ma na celu stworzenie odpowiednich warunkéw dla prawidtowego
spalania paliwa. W tym celu nalezy rozpali¢ niewielka ilos¢ drobno pocietego drewna,
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zgniecione kawatki papieru. W celu poprawy ciggu spalin w fazie ,wygrzewania” prze-
wodu kominowego mozna zdemontowac turbulatory spalin (patrz. drzwiczki wyczyst-
ne gérne). Gdy w kominie powstanie odpowiedni ciag spalin, komin zostanie wygrzany
nalezy zamontowac turbulatory spalin i rozpoczac¢ wtasciwy proces rozpalania automa-
tycznego. Wygrzanie przewodu kominowego oraz napetnienie slimaka transportowe-
go paliwem ma istotny wptyw na prawidiowy i bezpieczny proces rozpalania.

Osoba obstugujaca kociot powinna wiedzie¢, ze niektore powierzchnie kotta sa
gorace i przed ich dotykaniem nalezy zatozy¢ na rece rekawice ochronne! Nalezy
réwniez stosowac okulary ochronne (powierzchnie gorace oznaczono piktogramem).

Spaliny wydobywajac sie z zatkanego komina sg niebezpieczne. Komin i tgcz-
nik nalezy utrzymywaé w czystosci; powinny one by¢ czyszczone zgodnie z in-
strukcja wytworcy. Kanaly spalinowe kotta nalezy utrzymywac w czystosci.

Nalezy stosowa¢ jedynie zalecane paliwa.

UWAGA:

Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$é moze powodowac takie zjawi-
ska jak: dymienie, niemozliwos$¢ uzyskania wyzszej temperatury. W przypadku
stabego ciagu nalezy zdemontowac turbulatory spalin, a przepustnice czopucha
ustawié¢ w pozycji petnego otwarcia.

Kociot pracuje w trybie ciggtym - bez wygaszania - totez jego rozpalanie odbywa sie
stosunkowo rzadko. Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypac¢ zasobnik opatu (maga-
zyn paliwa) tak aby mozliwe byto zamknigcie pokrywy. Przy zatadunku opatu do kosza
zasypowego nalezy sprawdzi¢, aby w zasypywanym paliwie nie znajdowaty sie kamie-
nie, elementy metalowe itp. mogace zablokowaé mechanizm podajnika slimakowego.
Nastepnie nalezy zataczy¢ sterownik w TRYB PRACY RECZNEJ*, na okres czasu,
po ktérym podajnik przetransportuje czes¢ zasypanego paliwa z kosza zasypowego
do zeliwnej retorty. Na wttoczonej warstwie paliwa nalezy poprzez drzwiczki paleniska
utozy¢ zgniecione kawatki papieru, a na papier kawatki drewna lub przeznaczong do
tego celu rozpatke. Nastepnie papier podpali¢, zamknaé drzwiczki, wiaczy¢ wentylator.
Kiedy palenisko jest rownomiernie rozzarzone, nalezy przetaczy¢ sterownik w TRYB
PRACY AUTOMATYCZNEJ. W tym trybie pracy kotta nalezy na sterowniku nastawic¢

wartos¢ temperatury zadanej (temperatura wody w kotle), zdefiniowaé czas pracy po-
* szczegoly w zatgczone instrukcji obstugi sterownika
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dajnika oraz okresli¢ przerwe pomiedzy kolejnymi zalaczeniami podajnika. Czynnos¢
te przeprowadzi¢ nalezy stosujac sie do procedur zamieszczonych w instrukcji obstugi
sterownika (Konfiguracja Parametrow Uzytkownika). llos¢ powietrza dostarczanego
przez wentylator nadmuchowy powinna by¢ dostosowana do intensywnosci spalania
wegla w retorcie. Przy rozpalaniu nalezy dogladac kociot do czasu, kiedy osiagnie on
temperature wody zasilajacej 45°C. Jest to wazne, poniewaz rozna jakosc¢ paliwa moze
spowodowac wygasniecie kotta.

W przypadku zgasniecia ognia w kotle w czasie rozpalania nalezy oczysci¢ paleni-
sko, przewietrzy¢ kanaty kotta i rozpalanie rozpoczac¢ ponownie.

Po jednorazowym rozpaleniu kociot pracuje w zasadzie bezobstugowo a proces
spalania odbywa sie w sposob ciggly. Dalsza obstuga kotta ogranicza sie do uzupetnia-
nia zasobnika paliwa i oprozniania szuflady popielnikowej z nagromadzonego popiotu.

Kottownia z kottem automatycznym na paliwo state wymaga okresowego nad-
zoru. W czasie pracy kotta konieczne jest codzienne wykonywanie czynnosci, aby
nie dopuscié¢ do stanéw awaryjnych.

Podczas zatadunku paliwa do kosza zasypowego nalezy zwraca¢ uwage, aby
w paliwie nie znajdowaly sie wieksze kawatki wegla, a w szczegdlnosci kamienie
mogace spowodowac zablokowanie podajnika!

Nastawy sterownika nalezy wyregulowa¢ w zaleznosci od aktualnych temperatur
zewnetrznych oraz jakosci spalanego paliwa. Wartosci nastaw nalezy dobrac¢ (kontro-
lujgc stan i obraz ognia w palenisku), tak aby:

* palenisko nie wygasto - na skutek podawania zbyt matych porcji paliwa w diu-

gich odstepach czasu,

* podajnik nie zrzucat z powierzchni retorty niedopalonych (rozzarzonych) kawat-

kow wegla,

Czerwony, dymigcy ogien wskazuje na to, ze doplyw powietrza jest zbyt maly. Ja-
sny, bialy ogien wskazuje na to, ze doplyw powietrza jest zbyt duzy. Prawidiowy ogien
jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie 2oty ptomien.

Nastawy nalezy korygowac nie wigcej niz 0 5:10% jednorazowo. Potrzeba okoto
20:+30 min zanim skutek zmiany nastawy parametréw pracy podajnika (i/lub regulaciji na-
tezenia nadmuchu) odzwierciedli sig trwale w stanie (obrazie ognia) palacego sie wegla.

Jezeli pozwolimy na prace retorty przez dtuzszy czas przy duzym - w stosunku do
ilosci podawanego paliwa - nadmiarze powietrza, to bedzie to powodowac ,,schodze-
nie” ognia nisko — w dét retorty, co moze po pewnym czasie uszkodzi¢ dysze zeliwne.
Nalezy réwniez unikaé pracy retorty ze zbyt grubg warstwa paliwa.

W trybie pracy automatycznej sterownik dokonuje pomiaréw temperatury wody w
kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje praca podajnika paliwa oraz wentylatora
nadmuchowego wg wczesniej dobranych, optymalnych dla danego typu paliwa nastaw.
Natomiast w zaleznosci od warunkéw pogodowych regulacje intensywnosci spalania
oraz mocy cieplnej kotta nalezy zmienia¢, dostosowujac wartos¢ temperatury wody
opuszczajacej kociot do zmieniajgcych sie warunkéw (lub w przypadku zamontowania
zaworu troj-lub czterodroznego poprzez zmiane ustawienia zasuwy regulacyjnej).

Jednoczesnie sterownik steruje praca pompami c.o., c.w.u., podiogowa, cyr-
kulacyjng (jezeli instalacja grzewcza jest wyposazona w pompy).
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Regularnie — przynajmniej raz na dobe — nalezy otwiera¢ drzwiczki paleniska
i sprawdzac stan ptomienia (obraz paleniska). Przy rozpoznaniu ewentualnych
nieprawidtowosci nalezy wyregulowac¢ prace kotta (patrz rozdz.10 ,Stany niepra-
widtowej pracy kotta”). Nalezy réowniez usuna¢ zuzel, w przypadku stwierdzenia
obecnosci w palenisku kotta (zeliwnej retorcie).

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepta zmienia si¢ wraz ze
zmiang warunkow zewnetrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnetrznej. Wartosé
temperatury wody opuszczajacej kociot zalezy rowniez od charakterystyki cieplnej bu-
dynku, tj. od uzytych do budowy materiatéw budowlanych, a szczegdlnie izolacyjnych.

W przypadku zgasniecia ognia w kotle w czasie rozpalania nalezy oczysci¢
palenisko, przewietrzy¢ kanaly kotta i rozpalanie rozpocza¢ ponownie. W czasie
rozpalania moze wystgpi¢ dymienie do pomieszczenia kottowni lub roszenie (po-
cenie) kotta. Po rozgrzaniu sie kotta i przewodu kominowego powyzsze, nieko-
rzystne zjawiska powinny ustgpic.

Zatrzymanie pracy kotta moze nastgpi¢ w wyniku braku opatu w koszu zasy-
powym, badz zablokowania podajnika (zerwanie zawleczki zabezpieczajacej) na
skutek obecnosci niepozadanych, twardych przedmiotéw, kamieni itp.

8.3. CZYSZCZENIE KOTLA

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i
sprawnosci cieplnej kotta niezbedne jest utrzymanie w nalezytej czystosci komo-
ry spalania i kanatéw konwekcyjnych.

Czyszczenia kanatéw konwekcyjnych, w ktérych osiadajg lotne popioty na-
lezy dokonywac systematycznie, co 3+7 dni. Do tego celu stuza narzedzia, w
ktdre wyposazony jest kociot. Rozwigzanie konstrukcyjne wymiennika oparte o
poziomy ukfad kaset i rur wptywa na proste i tatwe czyszczenia oraz mozliwos¢
podiaczenia urzadzenia w matej kottowni. Po wygaszeniu i ostygnieciu kotta
nalezy wyczysci¢ komore spalania oraz kanaty spalinowe poprzez drzwiczki re-
wizyjne na $cianie przedniej kotta. Dostep do czyszczenia poziomych przegrod
wymiennika mozliwy jest po otwarciu obudowy drzwiczek przednich. Przed
przystapieniem do czyszczenia wymiennika nalezy przez drzwiczki wyczystne
goérne wyjacé turbulator spalin (rys. 10). Przy pomocy dostepnych narzedzi nale-
zy oczysci¢ jego powierzchnie z pytu/sadzy.

Rysunek 10 Turbulator spalin (zawirowywacze)
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Czyszczenie kanatow konwekcyjnych kotta dokonuje sie poprzez drzwiczki
rewizyjne (drzwiczki popielnika, paleniska, wyczystne, wczystne gérne) umiesz-
czone na Scianie przedniej kotta. Nalezy ostroznie oczysci¢ znajdujace sie we-
wnatrz komory panele ceramiczne. Otwory te po czyszczeniu nalezy szczelnie
zamkna¢. Kociot wyposazony jest w szuflade popielnicowa umieszczong w dolnej
czesci urzadzenia, ktora trzeba regularnie oprézniac z pozostatosci po procesie
spalania (popiotu, pytu, zuzla).

Po doktadnym wyczyszczeniu kanatéw czyscimy czopuch poprzez wyczystki
boczne. Otwory te po czyszczeniu nalezy szczelnie zamkna¢. Kociot fabrycznie
zostat wyposazony w komplet szczeliwa ceramicznego (patrz. drzwiczki rewizyj-
ne). Zalecana jest regularna kontrola stanu uszczelnienia oraz jego wymiana w
przypadku stwierdzenia zuzycia.

Czyszczenie retorty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w zalaczonej instrukcji obstugi podajnika. W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwa-
ge na otwory doprowadzajgce powietrza po obwodzie retorty oraz komore
powietrzng - dostep od strony popielnika, (patrz. dekiel kanalu napowietrzania
retorty rys. 4, rys. 5)

Retorta wymaga okresowego czyszczenia. Czestotliwos¢ tej operacji zalezy
od jakosci spalanego opatu. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na otwory
doprowadzajgce powietrza po obwodzie retorty oraz komore powietrzng - dostep
od strony popielnika, (patrz. dekiel kanatu napowietrzania retorty rys. 4, rys. 5).
Skutkiem nieregularnego czyszczenia moze by¢ zatkanie doptywu powietrza do
paleniska, a takze zablokowanie resztkami popiotu wentylatora nadmuchowego
co w efekcie prowadzi do jego uszkodzenie. Okresowg kontrolg stanu podajnika
slimakowego mozna dokonaé poprzez otwor rewizyjny znajdujacy sie na ukfa-
dzie napedowym.

Dokonywanie jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z rewizjg podajnika slima-
kowego mozliwe jest wylgcznie po odiaczeniu kotta od instalacji elektrycznej.

Szczegotowe informacje dotyczace eksploatacji podajnika slimakowego, jego
czyszczenia, kontroli oraz wymiany zawleczki zabezpieczajgcej zawarto w zatgczonej
DTR producenta.

Nie stosowanie sie do w/w zalecen dotyczacych czyszczenia kotta, moze powodo-
wac nie tylko duze straty ciepfa, ale réwniez utrudnia¢ obieg spalin w kotle, co z kolei
moze by¢ przyczyna dymienia z kotta.

W przypadku stosowania paliwa o whasciwosciach powodujacych jego zlepianie
podczas spalania, moze dojs¢ do utworzenia spieczonej bryty miedzy obrzezem retor-
ty a sciankg komory paleniskowej. W takiej sytuaciji nalezy wytworzong bryte zepchnaé
do szuflady popielnicowe;.

Prawidtowa obstuga i systematyczna konserwacja przediuza zywotnos¢ kotta i to-
warzyszacych mu urzadzen.

UWAGA: Przynajmniej raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ nagromadzenie sie
pozostatosci zuzlu w retorcie, ewentualnie wygasic¢ kociot i wyczyscic retorte-pa-
lenisko.
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W przypadku kotta wyposazonego w czujnik temperatury spalin zalecane jest
okresowe czyszczenie jego powierzchni w celu prawidiowego odczytu tempera-
tury w przewodzie spalin i sterowania procesem spalania.

Roéwniez istotne dla prawidtowej eksploatacii kotta jest okresowe czyszczenie prze-
wodu kominowego.

W przypadku kotta SAS EFEKT w wersji z czopuchem do gory bezposred-
nio z dekla goérnego izolacji nalezy zwrdci¢ uwage na czyszczenie przewodu
taczacego czopuch z kominem poprzez wyczystke zamontowang na przewo-
dzie spalinowym.

8.4. ZAKONCZENIE PALENIA

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wyta-
czenia kotta nalezy wytaczy¢ sterownik i poprzez drzwiczki paleniska $ciagnaé
zar z retorty do popielnika, albo w trybie pracy recznej sterownika wigczy¢ podaj-
nik, aby zsunat zar do pojemnika na popidt.

UWAGA: Nie wolno gasié¢ paliwa woda w pomieszczeniu kottowni!

W przypadku awaryjnego wygaszenia kotta rozpalone paliwo nalezy usu-
naé¢ do blaszanych pojemnikéw i wyniesé na zewnatrz kottowni, wzglednie
rozzarzone w palenisku paliwo zasypac piaskiem.

Po wygaszeniu kotta i ostudzeniu nalezy usung¢ z paleniska wszystkie po-
zostatosci po spalonym paliwie i dokonaé czyszczenia oraz konserwacji catego
kotta. Nalezy dokona¢ konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnetrz-
nych przegréd komory paleniskowej oraz elementéw ruchomych.

Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotta i
instalacji. Jezeli kociot zostat wytaczony z pracy nalezy uruchamiaé raz na tydzien
mechanizm podajnika, wentylator nadmuchowy oraz pompy obiegowe. Dzigki
temu unika sie zablokowania elementéw ruchomych.

Zalecane jest pozostawienie na ten okres otwartych drzwiczek (wyczystne,
paleniskowe, popielnikowe) oraz otwordéw wyczystnych w celu przeciwdziatania
korozji na skutek wykraplania wilgoci na zimnych sciankach wymiennika.

47



9. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACIJI

W celu zachowania bezpiecznych warunkéw obstugi kotta nalezy przestrze-
gac nastepujacych zasad:

kociol moga obstugiwac jedynie osoby doroste zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji dostarczonej wraz z urzgdzeniem,

wszelkie przytgczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane przez
osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia SEP do 1kV,
nie wolno zostawia¢ przy kotle dzieci bez dozoru, a takze dopuszczaé by
mialy dostep do sterownika oraz elementéw ruchomych kotta.
utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym kociot i zwigzana z nim in-
stalacje, a w szczegdlnosci dbaé o szczelnos¢ instalacji co. oraz szczel-
nos¢ zamknig¢ drzwiczek i otwordw wyczystnych,

utrzymywacé porzadek w kottowni i nie sktadowaé zadnych przedmiotéw
nie zwigzanych z obstuga kotta oraz substancji fatwopalnych,

w okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, by nie
dopusci¢ do zamarzniecia wody w instalacji lub jej czesci. Zamarznigcie,
szczegolnie rury bezpieczenstwa (przelewowej) jest bardzo grozne, gdyz
moze spowodowac zniszczenie kotta,

niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu takich srodkéw tatwo-
palnych jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik, gdyz moze to spowodowac
wybuch lub poparzenie uzytkownika,

przed kazdym rozpaleniem oraz okresowo w czasie eksploatacji nalezy
sprawdzac ilos¢ wody w instalacji grzewczej oraz nalezy zadbac aby za-
wory pomiedzy kottem a instalacjg byty w pozycji otwarte;.

w czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie moze przekroczy¢ 85°C.
w przypadku awarii instalacji - stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy
jej uzupetnia¢ kiedy kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to spowodo-
wac awarie kotta,

wszystkie czynnosci zwigzane z obstuga kotta nalezy dokonywac w reka-
wicach ochronnych z zachowaniem ostroznosci, wszystkie usterki kotta
niezwtocznie usuwac.

UWAGA: Kociot nalezy regularnie oczyszczac z sadzy i substancji smo-

listych - kazdy osad na $ciankach kanatéw konwekcyjnych za-
ktéca wiasciwy odbidr ciepta z wymiennika - obniza to spraw-
nos¢ urzadzenia oraz zwieksza zuzycie paliwa.

10. OBSLUGA | KONSERWACJA PODAJNIKA, RETORTY

Podajnik zostat tak skonstruowany, ze nie wymaga skomplikowanej obstu-
gi ani kosztownej konserwacji. Jednak prawidtowa jego praca (ma to wplyw na
sprawnosc¢ i ekonomie spalania kotta) wymaga przestrzegania pewnych zasad
przy obstudze podajnika oraz wykonywania okresowo pewnych czynnosci:
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10.

11.

12.

Okresowa kontrole paleniska w czasie pracy kotta mozna przeprowadzi¢
wylgcznie poprzez drzwiczki paleniskowe.

Usuwac co jakis$ czas spieczony i nieusuniety zuzel jezeli pojawia sie ob-
ficie w palenisku kotta (moze on utrudnia¢ doptyw powietrza).
Sprawdzac¢ poziom paliwa w zasobniku.

Opat wsypywany do zasobnika musi by¢ suchy.

Sprawdzac czy w zasobniku i rurze ostonowej podajnika nie wystapita
akumulacja pytu weglowego lub innych odpadow i usunag je.
Sprawdza¢ stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza sg drozne.
Od czasu do czasu nalezy oczysci¢ podajnik z kurzu lub resztek wegla
czy popiotu.

Regularnie czysci¢ obudowe silnika uzywajac suchej sciereczki.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac¢ zadnych rozpuszczalnikéw, gdyz
moga one uszkodzi¢ pierscienie uszczelniajace i uszczelki.

Jezeli kociot, a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu, nalezy raz
na kwartat uruchamiac slimak oraz wentylator nadmuchowy na okres 15
minut - dzieki temu unika sie zablokowania elementéw ruchomych.
Sprawdzac¢ nagromadzenie pytu weglowego lub innych odpaddéw w ko-
morze powietrznej-dostep poprzez dekiel kanatu napowietrzania retorty
patrz. rys. 4, rys. 5.

Regularnie kontrolowac stan potaczen srubowych: zasobnika opatu z po-
dajnikiem paliwa, podajnika z kottem, zamknigcia wyczystki bocznej czo-
pucha oraz w razie koniecznosci dokonaé regulacji potozenia drzwiczek
przednich przy pomocy zawiaséw i Srub regulacyjnych.
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11 STANY NIEPRAWIDLOWEJ PRACY KOTLA

PROBLEM PRZYCZYNA/OBJAW SPOSOBY USUNIECIA
. . . przeczysci¢ kanaly spalinowe
zanieczyszczenie kanatow poprzez wyczystki, otwory
spalinowych, kanatow d dzai h
doprowadzajacych oprowadzajace powierze
owietrze po obwodzie retory, przeczysci¢
P kanat napowietrzania retorty
brak doptywu $wiezego sprawdzi¢ stan wentylacji nawiewnej
powietrza do kottowni w kottowni, poprawic jej droznosé
spalanie nieodpowiedniego spala¢ paliwo o odpowiedniej jakosci
Niska paliwa (patrz rozdz. 6 ,Paliwo”)
wydajnos¢ btednie dobrana moc kotta
cieplna do powierzchni ogrzewanej
urzadzenia nieprawidtowo zaprojektowana
i wykonana instalacja c.o.
wyregulowaé nastawy sterownika sto-
sownie do warunkéw pogodowych oraz
nieprawidtowa praca rodzaju paliwa, w szczegdlnosci ustawic
sterownika, wentylatora lub wiasciwy czas pracy podajnika oraz
podajnika przerwy w podawaniu jezeli sterownik
nie funkcjonuje prawidtowo zajrze¢ do
instrukcji obstugi sterownika
sprawdzi¢ droznos¢ komina i jego
parametry (patrz tab. zgodnosci
niedostateczny ciag wysokosci i przekroju komina
kominowy wzgledem mocy kotta), sprawdzi¢
czy komin nie koriczy sie ponizej
najwyzszej kalenicy dachu
zanieczyszczenie kanatow przeczysci¢ kociot przez drzwiczki
spalinowych, turbulatoréow oraz otwory wyczystne czopucha, w
spalin (patrz. drzwiczki przypadku stabego ciggu kominowego
wyczystne) zdemontowac turbulatory spalin
zatkane otwory doprowa- oczycic retorte, udroznic¢ otwory
dzajace powietrze do retorty  |doprowadzajgce powietrze
Dymienie wymieni¢ szczeliwo uszczelniajace

zuzycie szczeliwa uszczelnia-
jacego drzwiczki i otwory
wyczystkowe

drzwiczki i otwory wyczystkowe
(jest to materiat eksploatacyjny
podlegajacy regularnej wymianie)

niewtasciwe potgczenie kotta
z kominem

sprawdzi¢ doktadnos¢ potaczenia
kotta z kominem

bardzo niskie cignienie
atmosferyczne

nieodpowiednia pozycja
przepustnicy spalin w
stosunku do wystepujacego
ciggu kominowego

wyregulowac pozycje przepustnicy
w przypadku jej zbytniego
przymknigcia, utrudniajacego
odptyw spalin do komina
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PROBLEM

PRZYCZYNA/OBJAW

SPOSOBY USUNIECIA

Nagtly wzrost
temperatury
i ciSnienia

w kotle

zamkniecie zaworow
na instalacji

otworzy¢ zawory

zamarznigecie naczynia
wzbiorczego

ociepli¢ naczynie wzbiorcze

Wydostawanie
sie wody
z kotta

tzw ,pocenie, roszenie” sie
kotta, jest to naturalne zjawisko
powstate jako wynik réznicy
temperatur w kotle

przy rozruchu kotta i po kazdorazowym
jego postoju nalezy ,wygrzaé kociot'”
tzn. rozpali¢ go do temp. 70° C

i utrzymywac taka temperature

na kotle przez kilka godzin

Nieprawidtowy

czerwony, dymigcy ogien
wskazuje na to ze doptyw
powietrza jest zbyt maty

zwiekszy¢ doptyw powietrza

jasny, biaty ogien wskazuje na
to, ze doptyw powietrza jest
zbyt duzy

zmniejszy¢ doptyw powietrza

bardzo ptytki ogier w retorcie
wskazuje na to, ze procento-
we nastawienie ilosci wegla

zwiekszy¢ ilos¢ wegla lub zmniejszy¢

obraz ognia jest za niskie w stosunku doplyw powietrza przez zmniejszenie
w palenisku do ustawionego nadmuchu nadmuchu
powietrza
zmniejszy¢ nastawe zasilania weglem o
5-10% lub zwigkszy¢ nadmuch. Nalezy
zrzucanie niedopalonych, poczekac okoto 20-30 minut zanim
rozzarzonych czastek wegla skutek zmiany nastaw parametrow
pracy podajnika odzwierciedli sie
trwale w stanie palacego sie wegla
wygrzanie kotta tzn. utrzymywanie
. temp. powyzej 70° C przez diuzszy
Stukanie zapowietrzony ukiad c.o. okres czasu do momentu catkowitego
strzelanie” wraz z kottem np. w wyniku usuniecia pecherzy powietrza z kotta
niewtasciwego napetniania
w kotle instalacji i kotta woda odpowietrzenie instalacji c.o.
za pomocg odpowietrznikdw
na grzejnikach
Wyciek oleju brak szczelnosci na wymiana przektadni przez serwisanta

z przektadni

potaczeniach przektadni
(patrz. uszczelnienia)

ZMK SAS lub wykwalifikowany serwis

Wentylator
nie dziata
prawidtowo,
Podajnik
nie dziata
prawidiowo

nie startuje, buczy, problem
z rozruchem, nie wchodzi na
obroty

wymieni¢ kondenstator
wentylatora(patrz.obudowa
wentylatora), wymieni¢ kondensator
podajnika (patrz.obudowa podajnika)
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12. ZABEZPIECZENIA

W celu zapewnienia maksymalnie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy sterownik ko-
tta wyposazony jest w szereg zabezpieczen. Zastosowane oprogramowania steruje
praca podzespotdéw wykonuje czynnosci kontrolno - zabezpieczajace w celu zapo-
biezenia stanom niebezpiecznym (np. zaniku napiecia i jego ponowne przywréce-
nie). W przypadku stwierdzenia stanu nieprawidtowego zatgczony zostaje alarm w
postaci sygnatu dZzwiekowego, a na wyswietlaczu pojawia sie stosowny komunikat
(patrz instrukcja obstugi sterownika). W celu eliminacji wptywu wahar lub nieprawi-
dlowego napiecia w sieci elektrycznej zastosowano ukiad regulacji predkosci obro-
towej wentylatora (hallotron).

Na etapie montazu oprzyrzadowania kazdy kociot przechodzi test poprawnosci
dziatania systemu sterowania. Regulator temperatury, okablowanie oraz listwa zasi-
lajaca celowo zostaly zabudowane w pokrywie izolacji w celu eliminacji dostepu do
miejsc stwarzajgcych zagrozenie porazenia pradem elektrycznym. Demontaz wyma-
ga zastosowania odpowiednich narzedzi.

ALARM TEMPERATURY

Zabezpieczenie to uaktywnia sig¢ tylko w trybie pracy (jezeli temperatura kotta
jest nizsza od Temperatury zadanej). Jesli temperatura kotta nie rosnie w czasie okre-
Slonym przez uzytkownika, uaktywniany jest alarm, wytacza sie podajnik i nadmuch
oraz zatgcza sie sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu pojawia sie nastepujacy komu-
nikat: ,, Temperatura nie rosnie”. Po skasowaniu komunikatu na wyswietlaczu, alarm
jest wytgczany. Regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

AUTOMACZYCZNA KONTROLA CZUJNIKA

W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub czujnika podajnika
paliwa, uaktywnia sie alarm dZwiekowy, sygnalizujac dodatkowo na wyswietlaczu
odpowiednig usterke, np: ,Czujnik C.O. uszkodzony”. Podajnik i nhadmuch zosta-
je wytaczony. Pompa pracuje niezaleznie od aktualnej temperatury. W przypadku
uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bedzie aktywny do momentu wy-
miany czujnika na nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik C.W.U., nalezy skasowaé
komunikat na wyswietlaczu, co wytaczy alarm, a sterownik powrdci do trybu pracy
na pompe C.0). Aby kociot mégt pracowaé we wszystkich trybach nalezy wymienic¢
czujnik C.W.U. na nowy.

ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

Sterownik posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie temperaturowe
(elektroniczne) przed niebezpiecznym wzrostem temperatury. Po przekroczeniu
temperatury alarmowej (regulowanej w zakresie 80+85 °C) roztgczany jest wentylator
nadmuchowy i podajnik paliwa. Jednoczesnie zaczynajg dziata¢ aktywne pompy, w
celu rozprowadzenia ciepta po instalacji. Po przekroczeniu temperatury alarmu kotta
zalgczany jest alarm dZzwiekowy i pojawia sie na wyswietlaczu komunikat ,, Tempera-
tura za duza”. Gdy temperatura spadnie do bezpiecznej wartosci, po skasowaniu
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komuniktau na wyswietlaczu, alarm zostanie wytaczony a regulator powrdci do ostat-
nio ustawionego trybu pracy.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Sterownik kotta wyposazony jest w ogranicznik temperatury bezpieczeristwa
STB chronigcy przed przegrzaniem kotta (zagotowaniem wody w instalacji) w przy-
padku uszkodzenia sterownika. Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa stanowi
mechaniczny sposéb zabezpieczenia w postaci czujnika (umiejscowiony przy listwie
zasilajgcej na deklu gérnym izolacji), ktéry dziata na zasadzie stykdw rozigczanych,
odcinajgcy doptyw pradu do wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa w przy-
padku przekroczenia temperatury granicznej (regulowanej w zakresie 90+100°C).
Ponowne zwarcie jest niemozliwe samoczynnie nawet po obnizeniu poziomu ciepta.
Wiaczenia musi dokonaé uzytkownik resetujac czujnik po obnizeniu temperatury (za
pomoca przycisku).

UWAGA ! Préba zalaczenia ,,wybitego” czujnika na rozgrzanym kotle moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia ogranicznika temperatury bezpieczeristwa STB.

W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator oraz podaj-
nik zostana odtaczone (nie dziatajg zaréwno w trybie pracy recznej jak i automatycz-
nej), a na sterowniku pojawia sie komunikat ,, Termik rozwarty”.

W celu wymiany czujnika temperatury nalezy zdemontowaé sterownik. Nastep-
nie odsuna¢ izolacje z wetny mineralnej, czujnik temperatury zlokalizowany jest w
studzience pomiarowej. Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB wmontowany
jest w deklu gérnym na listwie zasilajacej (patrz rys. 11).

ogranicznik temperatury
bezpieczeristwa STB

Rysunek 11 Lokalizacja ogranicznika temperatury bezpieczeristwa STB oraz czujnika temperatury

53



ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKA OPALU

Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie przed cofnieciem ptomienia do
zasobnika opatu (kosza zasypowego). Kociot posiada czujnik rury podajnika mie-
rzacy temperature w poblizu zasobnika opatu. W przypadku znacznego wzrostu
temperatury (po przekroczeniu nastawnej temp) program wewnetrzny sterownika
samoczynnie uruchamia procedury zabezpieczajgce kociot przed przegrzaniem lub
pozarem wewnatrz podajnika paliwa. Zatgczony zostaje alarm i nastgpuje cykliczne
zalgczenie podajnika co powoduje przesunigcie paliwa do komory spalania celem
obnizenia temperatury elementéw podajnika.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa rozdzielono zasobnik opatu od korpusu kotta — zastoso-
wano naturalnie wentylowang przestrzer (oddzielne obudowy, izolacja termiczna wymien-
nika, szczeliwo ceramiczne uszczelniajgce, oraz dodatkowa izolacja elementdw podajnika).

Zastosowano ukierunkowany przeplyw powietrza w kolanie retorty w kierunku
zgodnym do kierunku przemieszczania sig paliwa w celu wyeliminowania efektu co-
fania zaru oraz gazoéw spalinowych (patrz rys. 12).

Rysunek 12 Retorta z dyszami powietrznymi w kolanie
(zabezpieczenie przed cofaniem zaru)

Kociot wyposazony jest w szczelny zasobnik opatu z systemem wyréwnywania
ci$nienia. W klapie zasobnika zamontowano wytacznik kraricowy (czujnik otwarcia
klapy), ktérego dziatanie polega na przerwaniu pracy podajnika paliwa oraz wentyla-
tora nadmuchowego w momencie otwarcie pokrywy.

Na wyswietalaczu sterownika pojawia sie komunikat: , Termik rozwarty” oraz
alarm dzwiekowy (przypomnienie oraz sygnat pojawiaja sie cyklicznie na kilka se-
kund). Po zamknieciu klapy zasobnika opatu, kontynuowany jest przerwany tryb pra-
cy. Wewnatrz klapy znajduje sie informacja dla uzytkownika o obecnosci i dziataniu
wytacznika kraricowego (czujnik otwarcia klapy zasobnika).

BEZPIECZNIK

Sterownik posiada wktadki topikowe rurkowe WT 6.3 A, zabezpieczajace siec.

UWAGA:
Nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie wiekszego bez-
piecznika moze spowodowac uszkodzenie sterownika.
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ZABEZPIECZNIE PODAJNIKA SLIMAKOWEGO ORAZ PRZEKLADNI

W przypadku gdy wraz z opatem dostang sie do zasobnika zanieczyszczenia
(np. kamienie, paliwo o wiekszej granulaciji) nastapi zerwanie zawleczki zabezpieczaja-
cej przektadnig oraz podajnik slimakowy przez uszkodzeniem (patrz instrukcja obstugi
podajnika). Silnik posiada dodatkowe zabezpieczenie przed przecigzeniem w postaci
bezpiecznika termicznego ktdry automatycznie wytaczy podajnik w czasie przegrzania.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Kociot posiada fabrycznie zamontowany zawor bezpieczenistwa 2.5 bar, ktory
stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia na wypadek zamarz-
nigcia wody w czesci instalacii, a szczegdlnie w naczyniu wzbiorczym. Obowiazkiem
instalatora jest podtaczenie rury odprowadzajacej wode do kratki Sciekowej, lub
mozliwie nisko przy podiodze z zaworu bezpieczenstwa.

Instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w dodatkowy zawér bezpieczeristwa zabez-
pieczajacy calg instalacje na wypadek niekontrolowanego wzrostu cisnienia.

Dodatkowo zamontowano termometr analogowy jako kontrolny odczyt temperatu-
ry lub na wypadek awarii uktadu sterowania. Instalacja grzewcza powinna by¢ wypo-
sazona w urzadzenie kontrolo-pomiarowe do odczytu ci$nienia w postaci manometru.

ZAWOR ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO PRZED PRZEGRZANIEM

(wyposazenie dodatkowe)

Standardowo kociot typu SAS EFEKT wyposazony jest w kréciec do montazu czuj-
nika temperatury z kapilarg; zawdr termostatyczny (w opcji) np Regulus typu BVTS
stanowi zabezpieczenie termiczne kotta instalowanego za posrednictwem wymiennika
ciepta w ukladzie otwartym z wymiennikiem plytowym lub dla kotfa instalowanego w
uktadzie zamknietym np. SYR typu 5067. Przegrzanie kotla (powyzej temp. 95 °C w
plaszczu) powoduje otwarcie zaworu zabezpieczenia termicznego zamontowanego
na kotle, naplywajaca woda sieciowa chtodzi kociot, wyplywa z instalacji do studzienki
schtadzajgcej a nastepnie do kanalizacji. Szczegdtowy opis zasady dziatania i podta-
czenia zaworu zawiera rozdz. 7.5 Podiaczenie kotta z instalacjg grzewcza.

W przypadku rezygnacji z montazu zaworu termostatycznego nalezy krdciec za-
bezpieczy¢ korkiem.

13. WARUNKI DOSTAWY

Kotly do handlu dostarczane sg w stanie zmontowanym z kompletem narze-
dzi do obstugi oraz dokumentacjg techniczno-rozruchowa (patrz. rozdz. 4 ,Wy-
posazenie kotta”).

Kotly fabrycznie montowane sg na palecie transportowej, zabezpieczone fo-
lig ochronng przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Zastosowano uchwyty
przystosowane do transportu kotta wézkiem paletowym/widtowym. Istnieje moz-
liwos¢ demontazu poszczegodlnych elementdw kotta: uktad naweglania, zasobnik
opatu, czujniki temperatury na czas transportu i montazu w kottowni.

W przypadku koniecznosci demontazu podajnika paliwa, ponowny jego mon-
taz moze zosta¢ dokonany wytacznie przez wykwalifikowanego instalatora! Bted-
ne podtaczenie przewoddw moze spowodowac uszkodzenie regulatora.
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UWAGA:

Kotly nalezy transportowac¢ w pozycji pionowej! Przechowywaé w pomiesz-
czeniach zadaszonych i wentylowanych! kadunek zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem! W przypadku gdy kociot jest uszkodzony (podczas transportu), nie
nalezy go uzytkowac lecz skontaktowaé sie z serwisem producenta.

14. UTYLIZACJA KOTLA

Zastosowane w produkcji kotta elementy zostaly wykonane z materiatow, ktdre
swoj stan skupienia oraz aktywnos$¢ chemiczna zmieniaja w temp. znacznie przewyz-
szajgcej temperatury mozliwe do osiggnigcia przy normalnej pracy kotta. Materiaty
zastosowane do wykonania urzadzenia nie emitujg szkodliwych dla otoczenia sub-
stancji nawet w warunkach przewyzszajacych warunki normalnej pracy kotta.

W celu utylizacji kotta nalezy zuzyte urzadzenie odda¢ do specjalistycznej jed-
nostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowiazujacymi szczegotowymi przepisami kraju
przeznaczenia. Elementy zabezpieczajgce kociot na czas transportu: folia, worki, two-
rzywa sztuczne nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbidrki odpaddw. Kociot typu
SAS EFEKT wyposazony jest w sprzet elektroniczny podlegajacy selektywnej zbior-
ce zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (znak przekreslonego kosza
umieszczony na tabliczce znamionowej). Konstrukcja stalowa kotta podlega zbidrce
odpadow - ztom stalowy. Przed ztomowaniem nalezy odtgczy¢ sterownik, wentylator,
motoreduktor oraz przewody zasilajace. Materialy izolacyjny (np. wetna mineralna,
szczeliwo, izolacja termiczna) nalezy oddaé¢ do odpowiedniego punktu zbidrki od-
paddéw. Miejsce zbiorki odpaddw powinno by¢ okreslone przez odpowiednie stuzby
miejskie lub gminne.
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15. WARUNKI GWARANCIJI

Producent udziela kupujacemu gwaranciji na kociot SAS EFEKT na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej gwaranciji. Potwierdza to pieczecia zaktadu.
Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotta, jezeli bedzie on zainsta-
lowany i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami
zawartymi w DTR.
tacznie z warunkami gwarancji kupujacemu zostaje wydana Dokumen-
tacja Techniczno Ruchowa (DTR), w ktérej okreslone sg zasady prawi-
diowej eksploatacji kotta. Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z DTR.
Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu
umowy kupujgcemu (wpisany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony
przez fakture zakupu) i wynosi:
5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta
2 lata na dodatkowa przegrode zarowg drzwiczek wyczystnych/paleniska
2 lata na podzespoty elektroniki i automatyki montowane w kottach a
produkowane przez innych producentéw:

 Sterownik

* Wentylator

e Zawér bezpieczenstwa

* Motoreduktor

e Automatyczny uktad podawania paliwa i jego czesci

(szczegdly gwarancji udzielonej przez producentdw)

* Termometr analogowy
2 lata na zasobnik opatu (dotyczy kotta eksploatowanego zgodnie z
DTR, pod warunkiem zapewnienia prawidtowej wentylacji kottowni oraz za-
wartosci wilgoci w paliwie ponizej wartosci maksymalnej patrz. rozdz. 6)
Gwarancja nie sg objete elementy zuzywajace sie:

* Sruby, nakretki, raczki

» Szczeliwo (elementy uszczelniajgce), uszczelki gumowe w klapie

zasobnika opatu

» Kondensator (patrz. wentylator nadmuchowy, motoreduktor)

* Deflektor spalin

* Turbulator spalin (zawirowywacze)

* Panele ceramiczne
Naprawa kotta lub zmiany jego konstrukgiji, izolacji, dokonywane przez nabywce
lub inne osoby postronne w okresie gwaranciji uniewaznia warunki gwarancji.
Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwej obstugi, niewta-
$ciwego Przechowywania, nieumiejetnej konserwacji niezgodnej z zale-
ceniami DTR (Dokumentaciji Techniczno Rozruchowej) oraz innych przy-
czyn nie wynikajacych z winy producenta — powoduje utrate gwarancji.
Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne oferowane przez
ZMK SAS Spodtka z 0.0. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nie-
prawidiowe funkcjonowanie kotta typu SAS EFEKT w przypadku zasto-
sowania niewtasciwych czesci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sznur uszczelniajacy znajdujacy sie w drzwiczkach wyczystnych gérnych,

wyczystnych, paleniska, popielnika nie podlega gwarancji. Jest to materiat

eksploatacyjny do regularnej wymiany.

W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezptatne dokonanie

naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Zgtoszenie usuniecia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno

by¢ Dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystgpienia wady

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy zgtasza¢ na adres producenta.

W przypadku, gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy

gwarancyjnej, mimo gotowosci gwaranta do jej wykonania, to uwaza sie, ze re-

klamujacy zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgtoszeniu reklamacyjnym.

Dopuszcza sie wymiany kotta w przypadku stwierdzenia przez gwaran-

ta, ze nie mozna dokonac jego naprawy. Gwarant moze odmoéwi¢ wyko-

nania naprawy, gdy nie jest zapewniony dostep montazowy do kotta.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty

przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wezwiecie Paristwo serwis prosimy

zapoznac sie z rozdziatem ,Stany nieprawidtowej pracy kotta”. Zawsze

stuzymy radg i pomoca udzielong przez telefon.

Karta gwarancyjna prawidtowo wypetniona, z podpisem i pieczecia

sprzedawcy oraz odnotowang datg sprzedazy, stanowi jedyng podsta-

we do bezptatnego wykonania naprawy. Wymagane jest przechowy-

wanie dokumentacji techniczno-ruchowej, karty gwarancyjnej, faktury

zakupu przez caly okres eksploataciji kotta.

Niniejsza dokumentacja techniczo-rozruchowa, karta gwarancyjna musza by¢

przekazane wraz z kottem w przypadku odstgpienia wlasnosci innej osobie.

W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami majg zastoso-

wanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy podac:

* dane z tabliczki znamionowej: typ, wielko$¢ (nominalna moc ciepl-
na), numer seryjny / rok produkcji kotta

e datai miejsce zakupu

* model sterownika/ podajnika/ wentylatora (patrz. DTR podzespotéw
zamontowanych w urzgdzeniu)

* opis uszkodzenia kotta

* dokfadny adres i numer telefonu Wtasciciela kotta

» dolaczy¢ kopig/skan faktury zakupu kotta

Powyzsze warunki gwarancji obowigzuja na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej. Poza jej granicami obowigzki gwaranta przejmuje dystrybutor

w danym kraju.

UWAGA!
Niezbednym warunkiem rozpatrzenia zgloszenia reklamacyjnego jest
okazanie faktury zakupu kotta.
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UWAGA: Producent ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian
konstrukcyjnych kotta w ramach postepu technologicznego i modernizacji
wyrobu. Zmiany te moga by¢ nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji
DTR, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu beda zachowane.

Wszelkie uwagi i zapytania na temat eksploatacji kotléw SAS prosimy
kierowac na adres:

ZMK SAS Spotka z o.0.
Owczary, ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdroj
tel. 41 378 46 19, fax 41 370 83 10, e-mail:biuro@sas.busko.pl

serwis: tel. 41 378 15 00, 41 378 50 80, serwis@sas.busko.pl
pomoc techniczna kotly SAS: tel. 505 950 252
sterowniki TECH: tel. 33 875 19 20

Dokumentacja techniczno - eksploatacyjna kottéw SAS oraz zamontowa-
nych w nich podzespotéw, sterownikdw, jak réwniez wszelkie niezbedne infor-
macje i nowosci produktowe znajda Panstwo na Naszej stronie internetowej

www.sas.busko.pl

UWAGA !!!

Tresci zawarte w instrukcji obstugi jak réwniez rozwigzania konstrukcyjne
zastosowane w kottach SAS EFEKT sa wiasnoscia firmy ZMK SAS Spétka z o.o..
Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie
bez pisemnej zgody ZMK SAS Spétka z o.0. jest zabronione.
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POLITYKA BEZPIECZENSTWA

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANSTWA DANYCH?

Administratorem Paristwa danych osobowych jest spétka ZMK SAS sp. z o.0.
z siedzibg w Owczarach przy ul. Przemystowej 3, 28-100 Busko-Zdrdj, wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw pod numerem KRS 0000704634, posiadajaca numer
NIP: 6551975634, REGON: 368874952, zwana ,,Administratorem”.

JAK MOZECIE SIE PANSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAC?

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi jestesmy dla Paristwa dostepni
pod adresem: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdrdj. Mozecie do nas réwniez
napisa¢ maila na adres: daneosobowe@sas.busko.pl lub zadzwoni¢ pod numer:
+48 41 378 50 76.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANSTWA DANE?

Panistwa dane podane w procesie zakupowym taki jak: imie (imiona), nazwi-
sko, adres, telefon, e-mail sg przetwarzane w celu:
1) rozpatrywania zgtoszen reklamacyjnych i realizacji przez Administratora,
bedacego rowniez gwarantem, zobowigzar gwarancyjnych.
2) marketingu bezposredniego ustug i towaréw oferowanych przez Admini-
stratora.

Panstwa dane, w powyzszych celach sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), dalej: RODO, tj.
gdy przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora lub przez strone trzecia. W tym przy-
padku takim prawnie uzasadnionym interesem Administratora i zarazem gwaranta
jest mozliwos$¢ wywiazania sie przez Administratora ze zobowiazan reklamacyjnych i
gwarancyjnych oraz marketing bezposredni ustug i towaréw Administratora.

Podanie powyzszych Paristwa danych jest dobrowolne. Prosze mie¢ jednak na
uwadze, ze bez nich nie jestesmy w stanie zrealizowac Paristwa zgtoszen reklama-
cyjnych i gwarancyjnych, a tym samym dokona¢ stosownych napraw lub wymian.

Jesli nie chcecie Panstwo, aby Wasze dane byly wykorzystywane w
powyzszych celach, w tym do celéw marketingu bezposredniego naszych
ustug, mozecie Panstwo wnies¢ bezptatny sprzeciw wobec takiego przetwa-
rzania. W tym celu prosimy skontaktowac¢ sie z nami w jeden z ponizszych
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sposobow: na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdrdj lub za posred-
nictwem maila: daneosobowe@sas.busko.pl .

JAK DLUGO BEDZIEMY PRZETWARZAC PANSTWA DANE?

Panstwa dane beda przetwarzane co do zasady przez czas niezbedny do
Swiadczenia Panstwu ustug reklamacyjnych i zobowigzan gwarancyjnych, lub
do czasu zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych
w przypadkach, gdy podstawg prawna przetwarzania danych jest uzasadniony
interes Administratora. Czas przetwarzania danych moze by¢ przedtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia i dochodzenia ewen-
tualnych roszczen lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa. Po uplywie okresu
przetwarzania dane sa nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PANSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W kazdej chwili macie Paristwo prawo do:
1. zadania od Nas:
1) dostepu do swoich danych osobowych,
2) ich sprostowania,
3) usuniecia, lub
4) ograniczenia przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych.

Jesli macie Panstwo zalozone na naszej stronie konto to swoje dane moze-
cie, w kazdej chwili zaktualizowac logujac sie do swojego konta i wprowadzajac
w nim odpowiednie zmiany. Jesli nie to z powyzszych praw mozecie Panstwo
skorzysta¢ piszac do nas na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdroj lub
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@sas.busko.pl.

Macie tez Paristwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wie-
rzymy, ze dzigki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych nie
bedzie takiej koniecznosci.

KATEGORIE ODBIORCOW DANYCH

W toku $wiadczenia Panstwu ustug, w celu ich realizacji, Paristwa dane moga
by¢ udostepniane podmiotom takim jak firmy za posrednictwem ktérych realizo-
wana bedzie ustuga instalacyjna, reklamacyjna, gwarancyjna, prawna, marketin-
gowa, w tym podmiotom umozliwiajgcym wysytke newsletter’ éw.
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NAPRAWY SERWISOWE

Nr zlecenia . .
serwisowego Data Podpis serwisanta




KARTA GWARANCYJNA

zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na okres
60 miesiecy na niskotemperaturowy kociot grzewczy typu
SAS EFEKT eksploatowany zgodnie z DTR

Nrseryjny kotta - ... .
/ rok produkciji *

Moc cieplna [kW] * -

Uzytkownik -
/nazwisko i imie/

Adres / ulica, miasto, -
kod pocztowy/

tel./ fAX
e-mail
podpis i pieczatka sprzedawcy * podpis i pieczatka instalatora **
data sprzedazy * data montazu **

Oswiadczam, ze (podpis uzytkownika: NAZWISKO T IMI€):  ....vvvvvveuiriiee et e e et

« kociot dostarczono kompletny;

* rozruch przeprowadzono przez instalatora, kociot podczas rozruchu nie wykazywat zadnych wad

« wraz z kottem dostarczono Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg (instrukcje obstugi kotta)

« zaznajomiono mnie ze sposobem funkcjonowania, obstuga i konserwacija kotta oraz uktadéw zabezpieczajacych

* wypetnia sprzedawca kotta ** wypetnia instalator kotta

Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa przedstawiong w DTR kotta. Wiasnoreczny podpis
uzytkownika/ sprzedawcy/ instalatora jest potwierdzeniem wyrazenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb sprawnego procesu serwisowego kotta.

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa obowigzuje od dnia 08.10.2020 .
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KOTLY C. 0.

RETORTA PALNIK PELETOWY PODAJNIK TELOKOWY
SAS SOLID SAS BIO SOLID SAS ECO-PELL
SAS EFEKT SAS BIO EFEKT
SAS COMPACT SAS BIO COMPACT
SAS SPARK SAS BIO SPARK

ZMK SAS Spotka z o.0. ®

28-100 Busko-Zdréj, Owczary, ul. Przemystowa 3
tel. 41 378 46 19, fax 41 370 83 10
www.sas.busko.pl, e-mail: biuro@sas.busko.pl




