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SWIADECTWO
Nr OS/558/CUE/18

potwierdzajace, ze :

kociol wodny typu Setlans Eko 5 25
0 nominalnej mocy cieplnej 25 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

P.P.U.H. Kon-Bud
ul. Nadnidzianska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo  wydano w oparciu o wyniki badafh laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan

nr 263/17-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wezesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznosci $wiadectwa
od 01.2018 do 01.2021

Kierownik Laboratorium Badan Kottéw Kierownik Zak} adan Urzadzen

i Urzadzen Grzewczych
ESTYTUT ENERGETYK =
&Z Instytut Badawczy
Zakiad Badan
(Podpis) Urzgdzed Energetycznych CUR
93-231 £édz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dZ; dnia 05.01.2018 r.

Stronalz2



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
InStytlIt Badawczy e-mail: instytut epergenvh i “ien comop! fax 22 836 63 63
www_ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH -,-—\-
CUE

93-231 L6dZ, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/558/CUE/18

Kociol wodny typu Setlans Eko 5 25
o nominalnej mocy cieplnej 25 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S klasy.

Uzyskana wartos$¢ Wymagania
Faramer | Miano [ Fko525 | ; p:z(;?il;éw
wegiel kamienny sortymentu groszek
z Q¢ MJ/kg 30,3 > 28
E AT % 5,6 2+7
W % 6,2 <11
Moc cieplna kW 23,4 7,0 (100+8)% Qn >
Sprawno$¢ n % 88,8 89,2 > 88,4 *x*
w CO 22 311 <500
:% NOx mg/m’ 275 196~ bez wymagan
= 0GC 35 4 <20
= Pyl 16 - <40

“) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
**) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplngj
) dotyczy tylko mocy nominalnej

1.6dz, dnia 05.01.2018 1.
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 LédZ, ul. Dostaweza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED 112/18
Kociol wodny typu Setlans Eko 5 25

0 nominalnej mocy cieplnej 25 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

P.P.U.H. Kon-Bud

ul. Nadnidzianiska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Parametr

‘Warto$§é

Symbol Jednostka | Wymogi ekoprojektu
! ;
Sezonowa efektywno$é energetyczna 82 o 275 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s 277 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej - 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepto S *Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Sprawnodé uzytkowa potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | prey30% pry | przy30% By | Breydl ; czgstki sgnican tlenek tlenki
ZNAMIONOwe] | ZNamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie stals zwiazki el At
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe é’% NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0oGC >
2
E_' Py P P T p el elin Psp Esem | Esoce | Esco Es nox
2
§ 234 7,0 86 86 0,064 0,028 0,003 11 4 268 208
£
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m®
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacii

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 263/17-LG.
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