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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEN GRZEWCZYCH 

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 

, 
SWIADECTWO 

Nr OS/13/CUE/19 

kocioł wodny typu Setlans Laran 15 
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW, 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
Regon: 000020586 
NIP: 525-00-08-761 
KRS: 0000088963 

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet), 
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy. 

Uzyskana wartość 
Parametr Miano 

Setlans Laran 15 

Paliwo Pelet 

Moc cieplna kW 15,0 4,3'' 

Sprawność 11 % 90,9 88,7XX 

>< co 365 304xx 
i:ę 

NOx 217 196XX . .., 
mg/m3 r,; .... 

a OGC 9 12xx 
i;.:i 

Pyl 11 23xx 
x) w przeltczenm na 10% udziału tlenu w spalmach suchych 
" ) dotyczy obciążenia obniżonego!> 30% nominalnej mocy cieplnej 
xxx) dotyczy tylko mocy nominalnej 

Łódź, dnia 09.08.2019 r. 

INSTYTUT EN!ERGEr ~~' ,.; 
In s tytut Badawczy 

Zakład Badań 
Urządzeń Ener getycznych ce :: 

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 

tel. 42 640-08-21 

Wymagania 
normy 

(100±8)% QN xxx 

~ 88,2xxx 

:;::;500 

bez wymagań 

:;::;20 

:;::; 4oxxx 
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LABORATORIUM BADA WCZE KOTLO W I URZĄDZEN GRZEWCZYCH 

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 

, 
SWIADECTWO 

Nr OS/13/CUE/19 
potwierdzające, że : 

kocioł wodny typu Setlans Laran 15 
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW, 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
Regon: 000020586 
NIP: 525-00-08-761 
KRS: 0000088963 

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) 

produkowany przez: 

PPUH KON-BUD 
ul. Nadnidziańska 6, Motkowice, 28-313 Imielno 

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy. 

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez: 
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 

- podane w sprawozdaniu z badań nr 136/ 19-LG. 

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych 
w produkowanych urządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia 
z Laboratorium, które wydało świadectwo. 

Okres ważności świadectwa 
od 08.2019 do 08.2022 

Kierownik Laboratorium Badań Kotłów Kierownik Zakładu Badań Urządzeń 
Energetycznych i Urządzeń Grz wczy 

lvZ INSTYTUT ENE~GIET't~ , // 
I n stytut Badawczy (___ wz. I V,.,., / J? 

Zakład Badai1 
Urządzeń Energetycznych CUE (podpis) 

93-231 Łódź , ul. Dostawcza 1 
tel. 42 640-08-21 

Łódź; dnia 09.08.2019 r. 
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza I , tel. 42 64 00 821 

'-J 

ZAŚWIADCZENIE ED/663/19 
Kocioł wodny typu Setlans Laran 15 

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW 
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) 

produkowany przez: 

PPUH KON-BUD 
ul. Nadnidziańska 6, Motkowice, 28-313 Imielno 

spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1 189 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. 

Parametr I Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu 

Sezonowa efektywność energetyczna 
17s 78 % :i: 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW 

ogrzewania pomieszczeń :i: 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW 

Parametr Parametr Parametr 

Wytwarzane ciepło 
Sprawność użytkowa 

Zużycie energii elektrycznej na Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 
użytkowe potrzeby własne* pomieszczeń dla paliwa zalecanego 

- ·•··-

przy przy30% przy przy30% przy przy30% 
cząstki 

organiczne 
tlenek tlenki znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej w trybie 

stałe 
związki 

węgla azotu mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe co NOx cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC 

o 
.D 
E 
>, 

V, 

Pn Pp 17n T]p elmax elm;n Psa Es PM Es oGC Esco Es NOx 

~~ 
o 

1 15,0 4,3 84,0 81,9 0,037 0,015 0,007 21 12 313 199 

"' ~ 
kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 o 

] 
EEI = 115 (A+) Wymogi ekoprojektu: :S;40 :S;20 :S;500 :S;200 

.. . .. 
* Pomiary zużycia energu elektrycznej wykonało Laboratonum Badan Kotłów, Turbin, Urządzen Grzewczych I Odpylających oraz Emisji Pyłowo -
Gazowej. 
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 136/19-LG. 
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. 

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakładu 
INSTYTUT E~!ERGF-"r .,,, . : 

I n s tytut Badawcz y ~ 
/,AJ2.. Zakład Baclai'1 Vc / -::!IJ? 

Urządzeń Energetycznych C'. · 
93-231 l:.ódź , ul. Dostawcza ' (p d . 

tel. 42 640-08-21 o pis) 

Łódź; dnia 09.08.2019 
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