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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/99/CUE/19

potwierdzajace, ze :
kociol wodny typu Setlans Selvan 15
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,

z rgcznym zasypem paliwa statego, opalany szczapami drewna opatlowego drzew lisciastych,
przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepta

produkowany przez:

PPUH KON-BUD -
ul. Nadnidzianska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 212/19-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres wazno$ci Swiadectwa
od 10.2019 do 10.2022

Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakladu Badan Urzadzen

i Urzadzen Grzewczych Energetycznych
Uhe INSTYTUT ENERGETYKE &/ — < /

Instytut Badawczy
Zaktad Badan

" /fpodpis)
93-231 k6dZ, ul. Dostawcza 1 J

(podpis) Urzadzen Energetycznych CUE
tel. 42 640-08-21 /

L6dz; dnia 29.10.2019 1.

Stronalz2



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200

Inst) tut Badawczy e-mail: instytut.energetyki@ien com.pl fax 22 836 63 63
www.ien.com.pl Regon: 000020586
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 ~ NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTELOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dzZ, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/99/CUE/19

kociot wodny typu Setlans Selvan 15
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,
z rgcznym zasypem paliwa stalego, opalany szczapami drewna opatowego drzew lisciastych,
przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepta.

Uzyskana warto$§¢ Wvmagania
Parametr |Miano ymag
Setlans Selvan 15 normy
Paliwo Drewno opalowe, szczapy

Moc cieplna | kW 15,7 (100+8)% Qx
Sprawnos$¢ n| % 89,2 > 88,2

» CcO 394 ' <700

-% NOx " 174 bez wymagan

= mg/m

£ | OGC 20 <30

a Pyl 25 <60

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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